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Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

OL-LBS.910.2.44.2020

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania probki: 16.06.2020

)1/ 2 /P 2L,

Numer protokotu pobrania: HK/53/20

A A

" Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Paﬁstwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim —K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 16.06.2020
Data wykonania badania 16.06.2020— 19.06.2020
Zalacznik Zalacznik nrl - | Stron 1z1
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Warto§é
OL - 613 OL 614 parametryczna !

Miejsce pobrania S 1 SPnr3, . |

il - Komoréw ul. Kresowa 48, |
projikt Gubin |
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.3140,06 0,32 0,07 Zateca,ny zakres

wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012+ mg /1 Pt ———
Apl: 2015-06 metoda C 2 & 07 2,7£0,7
Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <1? ---
(TFN) z dnia 04.08.2005r.
Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanie 2 - o --
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7.6=0,1 7.4 0.1 6.5-9.5
T pomiaru: 22.5°C (T pomiaru: 22,6°C

Przewodnosé elektryczna | PN-EN 27888: 1999 uS/cm 3132 3352 250
wiasciwa (T pomiaru: 24,0°C) | (T pomiaru: 23,8°C

DZgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtezynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez p.
Warto$é podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

) Smak/Liczba progowa smakuw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

% Zapach/Liczba progowa zapachw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespofu oceniajacego.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

1 Zatherdzﬁ ’
mgr inz ,7”1,,_/‘“ vl dRE Ll b A ., RIS ROIA
f dataxpodpls

Otrzymuja:
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza sig¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zzody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2020ntrzymano dnia ......2020 06~ 213
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910.3.53.2020 Qq nlog } )
Data pobrania prébki: 16.06.2020 iz ;1(}/ /1‘ - ML
; ’ i Numer protokotu pobrania: HK/53/20 ' 7, {
Informacje dotyczace pobierania probek Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Pow1atowego
Inspektora Sanitarnego w Kroénie Odrzanskim — K. Lutycz, M. Emilian
Przedmiot badania: probki wody do spozycia _—
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiego w Gubinie
Stan probek: prawidlowy
Data dostarczenia do badania 16.06.2020
Data wykonania badania 16.06.2020 — 19.06.2020
Data sporzadzenia uzupehienia 19.06.2020 .
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Ny probl
OL-613 OL-614 Wartosé
— : ™ W
Miejsce pobrania prébki: ) Kilnjloréw " Sri;r‘ja 48 parametryczna’
Gubin
Ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22°C . S ,  Bez
Metoda plytkowa (posicw PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml <1 (1-8) mepraw1.d%owych
wgh;;bny) zmian

! Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Warto$¢ podana przy znakach ,,<”, ,,>” oznacza, ze wynik miesci si¢ poza zakresem roboczym metody.

Dla metod ilosciowych: wartosci podane przy wyniku badania - gorna i dolna granica przedziatu ufnosci dla oszacowane]j niepewnosci rozszerzonej przy 95% poziomie ufnosci i
wspolezynniku rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania probek.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan:

Otrzymuja :
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

' Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



