POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROSNIE ODRZ.

66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzanska 24

tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/

e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl

NIP: 926-12-96-375 '

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE ODRZ.

NS-HK.530.2.7.2020 ' Krosno Odrzanskie, dnia 20 lutego 2020 r.

OCENA JAXOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 113, § 20 ust. 3 pkt 314 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pdzn. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kro$nie Odrzanskim po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badan nr OL-LBS-
138-139/2030 i nr OL-LMIiP-138/139/2020 (ctrzymanymi w dniu 18.02.2020 r.), probek wody
pobranych w ramach monitoringu parametréw z grupy A w dniu 11 lutego 2020 r. z wodociggu
publicznego miejskiego w Gubinie, administrowanego przez Przedsiebiorstwo Ushug
Miejskich Spétka zo. o., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin stwierdza przydatnosé wody do
spozycia przez ludzi.

Analiza prébek wody pobranych w diiu 11 lutego 2020 r. z'wodociagu publicznego
miejskiego Gubin, z punktéw czerpalnych w stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Komoréw 1w Szkole Podstawowej przy ul. Kresowej w Gubinie, zgodnie z protokotem
pobrania probek wody nr HK.10.20 wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pézn. zm.).

Zaltaczniki:
1. Wyzej wymienione sprawozdanie z badan.

2. Protokét pobrania probek.

Otrzymuje: WP YrI/
1. Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich /4 I 1/
Spolka z o. o.

ul. Slaska 36
66-620 Gubin
2.ala

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
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Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2020r..'» ;{27 X

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LBS.910.2.9.2020

Data pobrania probki: 11.02.2020
Numer protokotu pobrania: HK.5.20

| 1dentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim —K. Lutycz, M. Emilian

Przedmiot badania: probki wody do spozycia

Informacje dotyczace pobierania probek

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubina
Stan probek: prawidtowy
Data dostarczenia do badania 11.02.2020
Data wykonania badania 11.02.2020-17.02.2020
Wyniki badan
Badany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Nr probki Wartosé
OL - 138 ‘OL -139 parametryczna "

Miejsce pobrania Szkota

pl‘()bki' SUW - Komordw Podstawowa,

’ ul. Kresowa, Gubin
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.24 £ 0,05 0.23 = 0.05 Zaleca'n)'/ zakres
wartosci do 1,0
Barwa PN-EN [SO 7887: 2012+ mg /1 Pt ---
Apl: 2015-06 metoda C 2 T BT

Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <1? w8 -=-
(TEN) z dnia 04.08.2005r.

Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanie 2 <19 <19 B
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,6 +0,1 7,5+ 0,1 6,5-9,5

(T pomiaru: 21,8°C) (T pomiaru: 24,8°C)

Przewodnosc elektryczna | PN-EN 27888: 1999 uS/cm 392+5 345+5 2500
wiasciwa (T pomiaru: 21,7°C) (T pomiaru: 24,3°C)

Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

Liczba za znakiem .+~ oznacza niepewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosei ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobierania probek.
Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

 Smak/Liczba progowa smakw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

% Zapach/Liczba progowa zapachw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

.. Zatwierdzil

Kielrownik Sekcji Analiz

, nstrumentalnych

110220 Metieos e
mgr inz. Kamila Matuszewska

Otrzymuja:
1. PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

' Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obicktow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim U ey phel
Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2020r ;/ 2,
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy OL-LMiP.910. 3.9.2020 T L ST
Data pobrania probki: 11.02.2020 A
Informacje dotyczace pobierania probek Nlimer prgiokoli pobran @ HE,10.20
Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Pafistwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzafiskim — M. Emilian, K. Lutycz
Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébka wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin
Stan probki: prawidtowy
Data dostarczenia do badania 11.02.2020
Data wykonania badania 11.02.2020 — 14.02.2020
Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr priibli
OL-138 OL-139 .
Miejsce pobrania prébki: SUW - * Szkota NYREGSS i
Komorow Podstawowa, parametryczna
ul. Kresowa
Gubin
Ogli’)lna liczpa , - : e
miKroorganizmow w = . F :
Metodai{ytkowa (posiew PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml <1 (1-6) mepraw1.diowych
ig%ebnl’) zmian
Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/ 100 ml 0 0 0
A1:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji membranowej | PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/ 100 ml 0 0 0
A1:2017-04
Liczba enterokokéw kalowyeh | 55 oy 150 7899.2: 2004 itk/ 100 ml 0 0 0
Metoda filtracji membranowej

I Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r,, poz. 2294,

Dla metod ilosciowych: wartosci podane przy wyniku badania - géma i dolna granica przedziatu ufnosci dla oszacowanej niepewnosci rozszerzonej przy 95% poziomie ufnosci i
wspotczynniku rozszerzenia = 2 bez procesu pobierania probek.

Wartos¢ podana przy znakach ,,<”, ,,>” oznacza, ze wynik mieéci si¢ poza zakresem roboczym metody.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:
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Otrzymuja : \
1. PSSE w Kros$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.”*

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



