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| Formularz

[ Wydanie nr VI [ Data wydania 14.12.2019 [ Strona 1/1 J

-JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

EKOSYSTEMY

ZLECENIODAWCA : Przedsiebiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, PUM, ul. Slaska 36, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania probek: 20.10.2020 ! Nr protokotu pobierania: 1003/2020
Data przyjecia probek do badan: 20.10.2020 | Data zakoficzenia badan: 27.10.2020
Stan probki: bez zastrzezen | 110§¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 001/2020-40a Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 02.11.2020 110s¢ zatgcznikow: -
Wskazniki Jednostki | Metody badawcze Probka
nr 2339/2020
S Barwa, mg /1 Pt | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D 5)
S N:?@tnc:éé, NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,6
S [iczba progowe zapac - PB —11 wyd. Il zdnia 05.01.2015 2
S Liczba progowa smaku, - PB -11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S Utlenialnos¢ z o /1 On 2
KMnO,(iadeks) mg /107 L3
5 Zelazo ogélne, Oi”(\“)
s Mangan, ‘ U“EU 2 -
S Glin, ug /1 PN-EN ISO 15586:2005 13,3
S Prébke wody pobrano /ffodnu z P\ IS 5667-5:2017-10

wkasz Sosn
zopacky -
1er zosialy wykon

s Probke po bra/ £

PracoOAnLr
reapiowalny

S -badan

Wyniki bad,
osystemy —

Bez pisemnef zgody Laboratorium firmy Ek

aboratorium
dla labor

‘q,r'qccgo.

ja nr M/809/NS-HK-87/2020 z dnia 06.05.2020).
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Goéra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA :

i Przeds

66-

620

QL

mn

iebiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Sigska 36

Gubin, PUM, ul. Slaska 36, analiza wody z sieci,

Obiekt badan:

WO

da z sieci

Daia pobierania probek:

20.10

2020

Nr protokotu pobierania:

Data przyjecia probek do badar: 20.10.2020 Data zakonczenia badan: 0
Stan probki: bez zastrzezen 110$¢ stron sprawozdania:

Numer sprawozdania:

001/2020-4C

Kolejny numer strony:

Data wydania sprawozdaniz z badad:

02.11

.2020 [los¢ zatgcznikdw:

Wskazniki Jednostki | Metody badawcze Prébka
! nr 2339/2020
B o 7.4
N . & &% : ~ i PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiari
(Stezenie jondw wodoru;} ' ’ 1 B
! 20,1°C)
*S | Przewodnosé el. wh w 25°C, uS/cm i PN-EN 27888:1999 370
o I

*S | Azot amonowy,

Jon amonu

mg /I Nypa

mg /Il NH,

PN-C-04576-4:1994

<0,25
<0.32

y AL

8 | Azot 2z0tynowy,

Azotyny,

mg /I Nxoo

mg /I NO,y

PN-EN 26777:1999

<0,002
<0,007

TN
I Nnos

meg/
mg/l NO;

PN-C-04576.08:1982

0,20

0.89

*S

17

mg/l PN-ISO 9297:1994 ; 13

*S | Siarczany, PN-ISO 9280:2002 67
S o } | 3.3
Twarcosc og., PN-ISO 6059:1999 167
PN-ISO 6058:1999 60,4

5 mg/] PN-C-04554-4:1999 3,9
S mg /1 | PN-ISO 9964-3:1994 8.8
¢ g /1 ‘ PN-EN 1SO 15586:2005 163
S g /1 PN-EN I1SO 15586:2005 2,0
%S ug /1 PN-EN ISO 15586:2005 ‘i <04
*S | Otow, 1g /] PN-EN ISO 15586:2003 =25
*S | Nikiel, ] PN-EN 1SO 15586:2005 ; <7.0
o * | Arsen, | PN-ENISO 17294-2:2016-11 Zal. Nr1 | <1,0
o * | Selen, PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Zat. Nr | 2.0
o * | Anymon, _PN-EN [SO 17294-2:2016-11 Zat. Nr | <1,0
o * | Bor, PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 Zat. Nr | . <0,050
C* | Fluorkl, | PN-ENISO 15923-1:2013, Zat. nr 1 0,12
o * | Bromiany, ; PN-EN ISO 15061:2003, Zat. nr 1 <5,0
o * | Cylank! zwiazane PN-EN SO 14403-2:2012 Zat. nr 1 <15
o* i wolne ] -EN 1SO 14403-2:2012 Zal. nr | s <13
o SN-EN 1SO 14403-2:2012 Zat. nr | ; <15
o* PN 009 Zal Nr i § <0,050
o - | <0,003
G* A |

(J-1-5.4-13C Zat. nr 1 ; <0,024

reanych (2 W A) %

C* | Alevioamid, KJ-1-3.4-14C Zat. nr | <0,075
o* [E : PN-EN 14207:2005 Zat. nr 1 | <0,060
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Jogt
Ktow.

adanych ob

moze
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora

AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
INurr sprawozdania: i 001/2020-40 | Kolejny numer strony: ! 2/2
Wskazniki ‘ Jednostki ‘ Metody badawcze [ Probka
’ nr 2339/2020

o * | Benzen, - ugll PN-ISO 11423-1:2002 Zat. nr | <0,30
c * | Chlorek winylu | pg/l PN-ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <(,15
0 * | Suma trichloroetanu i tetrachloroetanu | ug/ PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <2,0
o * | 1,2-Dichloroetan rg /i PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <0,8
0 * | Trihalometany -- ogdtem (suma THM) ug/l PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <4,0
o * [ 4,4-DDD (Pestyeyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | 4,4-DDE (Pestycyd) I oug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
c* |4 4‘ DDT (Pestycyd) ug/i | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * |2,4-DDD (Pestycyd) ugz | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
£ * 2 4.DDE (Pestycyd) ug ' PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 ! <0,020
C* |2,4-DDT (Pestycyd) ug PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | | <0,020
C * | o- HCLH (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | | <0,020
o * | B- HCH (Pestycyd) PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 | <0,020
c * | y- HCH (Pestycyd) | | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | | <0,020
o * | 8- HCH (Pestycyd) pg/l | PN-EN ISO 6468:2002 Zai. nr | | <0,020
0 * | Aldryna (Pestycyd) I oug/l | PN-EN IS0 6468:2002 Zat. nr 1 | <0,020
o * | Dieldryna (Pestycyd) Copg/l | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Endryna, (Pestycyd) | ug/i | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
C* | Aldehyd endryny Poug/ | PN-EN iSO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
C * | [zodryna (Pestycyd) L ougl PN-EN iSO 6468:2002 Zat. nr 1 | <0,02¢
o* Meptacn or (Pestycyd) [oag/t | PN-EN I1SO 6468:2002 Zat. nr 1 | <0,020
o* ol syd qcptacn S | g/ PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* | | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
C* rdan (Pﬂst\ czd‘ | PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
I lor(.an va*\ cy u) | ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * ! ug/t | PN-EN SO 6468:2002 Zat. nr 1 L <0,020
=k Heksa«,hmr(}benze.l V\Pcshyuyd., ) P oug/t | N-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Suma pestycycow (oug/loo PN-EN IS0 6468:2002 Zat. nr 1 | <0,44
C * | Ogélna liczba drobnoustrojéw | 3 PN-EN ISO 6222:2004 '

w 22°C. Metoda plytkowa (posiew welebny) | L Zat. nr 2 | 0
o * | Liczba bakterii z grupy coli. | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 |

v : | | 0

Metoda filtracji membranowej | Zat. nr2 |
o * | Liczba Escherichia coli i PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1: 2017-04 v N

Metoda filtracji membranowej | ; Zat. nr 2 o ’
c * | Liczba enterokokdw katowyck T PN-EN ISO 7899-2:2004 X

e B ‘ e 1 jtk/100 m! | . ! 0

Metoda filtracji membrancowej = [ Zat. nr2, I
S* Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-3:2017-10, PN EN-ISO 19458:2007

sstemy JT Zielona Géra.
m konduktometru posiadajqeego kompensacje wplywu temperatury.

[ pracownik Laboratorium Fke
'as‘c;waj dokonano z uz

Probke pobral Lukasz Sosno
Pomiaru ,,rzea odnosci ele

7/2020 z dnia 06.05.2020)
s!a{y w'yk(,nane metodami zatwierdzonymi
z dnia 18.08.2020r. wydanej przez PPIS

AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
I wydanej przez PPIS Kalowice)- zatgeznik nr 2

Osoba aato;fyzzg/aca \pmwu_danic z badan

Bez pisemiej zgody Laboratorium
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR $B/113616/10/2020

— e e £ e S s 7 - :
. | | niki badan 2 opuszcz
| Oznaczany pa;;*:f % Menq{,ﬁkacia e . i 1 . Nispowness 83 § :a?tz:é; n(:os>
i 172930102020 | FOTSTerona é‘g § wskaznikéw
= s T
Arsen (As) 49/1 PN-EN ISO 17284-2:2016-11 <1,0 - PS | MW <10
(A).(ZPS)
Selen (Se) Lol PN-EN ISO 17284-2:2016-11 <20 - PS | MW <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ol PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 ; PS | MW <5
(A),(ZPS)
Eor (B) g PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,050 B PS { MW <10
: (A).(ZPS)
Fluorki (F7) mg/ ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0.12 +0.03 PS | MW <15
Bromiany weft PN-EN ISO 15061:2003 (A).(ZPS) <50 - PS i MW <10 =18
Cyjanki zwigzane ugfl PN-EN ISC 14403-2:2012 <15 - PS I MW =
(A).(ZPS)
Cyjanki wolne ugll PN-EN ISO 14403-2:2012 ) <15 - PS MW -
(A),.(ZPS) )
Cyjanki uell PN-EN ISO 14403-2:2012 . <15 - PS | MW <50
(A).(ZPS) :
Rteé (Hy) gl PN-EN ISO 17852:2008 (A),(ZPS) |  <0,050 ° - PS . MW <10
Berzo(a)piren Lol KJ-1-5.4-13C (A) (ZPS) © <0003 B PS | MW £0,010
Suma wielopierscieniowych Lol “KJ-1-5.4-13C ) (A),(ZPS) L <0024 N PS i MW < Q.10 V=18
weglowodorow aromatycznych
(VWA ! .
Akryloarnid e KJ-i-5.4-14C (A).(ZPS) © <0075 N PS | MW <010 "2
Epichlorohydryna gl PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) © <0060 - PS | MW =010 V=18
Benzen el PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <030 . PS MW <10
Chlorek winylu ‘ woh PN-EN IS0 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 = PS Mw @  =050" 28
Suma trichloroetanu i woh PN-EN iSO 10301:2002 (A),(ZPS) 20 - PS i MW % <10
tetrachicroetenu ;
"1 2-Dichlorcetan sg |+ PN-EN ISO 10301:2002 (A),(ZPS) <08 B, PS I MW £30
Trihalometany - ogdtem (sumna THM) gl { PN-EN iSO 10301:2002 & <40 « PSiMW. <100%1100218
(A),(ZPS)
4 4'-DDD (Pestycyd) ueh PN-EN iSO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSiMW,; <010%'7"=18
4 4DDE (Pestycyd) uehl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0020 P PS MW : <0,10%17218
£,4-DDT (Pestycyd) ol PN-EN iSO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS MW . <010%'7=7®
2,4-DDD (Pestycyd) ugh PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PSIMW! <010®17218
2,4-DDE (Pestycyd) ol PN-EN ISO 64682002 (A),(ZPS) | <0,020 B PS MW <0100 10218
2,4-DDT (Pestycyd) ] PN-EN ISO 64682002 (A),(ZPS) | <0,020 - PSIMW . <0101 =18
eliaHCH (Pestycyd) wgll | PN-EN 1SO 6468:2002 (A).(ZPS) | <0020 - PS MW, <010817218
beta-HCH (Pestycyd) ol PN-EN iSO 8458:2002 (A),(ZPS) ‘ < 0,020 R PS MW : <0108 17z
gamme-HCH (Lindan) (Pestycyd) [ PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 R PS MW : <0,10917 218
celta-HCH (Pestycyd) ~wgh . PN-ENISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 B TIPS IMW, <0,1091728
Aldryna (Pestycyd) kg | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS MW <0,030% 17 =18
Dieldrynz (Pestycyd) Lol PN-EN ISO 6468:2002 (A}.(ZPS) <0,020 - PSIMW_  <00309 17218
Endryna (Pestycyd) ugil PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " PSiMW ! <0107z
Aldehyd endryny (Pestycyd) wll | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) : < 0,020 _ PS MW s010917218
Izodryra (Pastyeyd) (- | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 _ PSIMW, <010917218
Heptachlor (Pestycyd) el . PN-EN 1SO 6468:2002 (A},(ZPS) <0,020 _ PS MW . <0030%17%18
Epcksyd heptachioru (Pestycyd) wofl PN-EN ISO 64882002 (A)(ZPS) < 0,020 - (PSS MW <00309 17028
Metoksychior (Pestycyd) el | PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) i <0020 - (PSIMW . <0109 17218

o g g
T;}? %3 i‘«‘/‘ a)&w H

S0, 7 0. 6.
D1-248 Warszowa

w’*sz;mgafza %
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/113616/10/2020

Pszczyna 2020-10-28

: Lo - 172930M0/2020 | TO7STerEONa 2 3 5 wskaznikéw

i .

cis-Chlordan (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS MW: <0100 10218
trans-Chlordan (Pestycyd) ugfl PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 N PSIMW: <0109 17218
Pentachlorobenzen (Pestycyd) pgll PN-EN IS0 8468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS | MW <0109 17218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) g PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 s PS MW, <010®17218
Suma pestycydow Ll PN-EN 1SO 6468:2002 <044 ; PS MW, 505098218

(A),(ZPS)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniam Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

poz. 2294)

HZAB W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggniecia nizszej wartosci

9 218 Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegoinionych zwigzkow: benzo(b)flucranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

6 9).2:18 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktérych wystgpowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycyddw oznacza sume poszczegblnych pestycydow wykrytych i oznaczcr{ych iloSciowo w ramach monitoringu.

9 110) =B W miare mozliwoéci hez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej wartosci. Trihalometany - ogétem
(suma THM) - warto$¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromadichlorometan, dibromochiorometan,
tribromometan (bromoform).

hzas Warto$¢ odnosi sie do stezenia pezostaiosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymainego uwainiania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z woda.

6)i7)z1B

Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. reguiatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakcji.
Nalezy oznacze¢ jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej strefie zaopatrzenia w wode

Wartos¢ stosuje sie do kazdego poszczegolnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS

wynosi 0.030 ug/l.

S — »

Normalproceda ; Data, wersja ifiub informacje dodatkowe

et s B

KJ-1-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ-1-5.4-13¢ Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezen zwigzkdw:
benzo(b)fluoranten, benzo(k)flucranten, benzo(ghi)peryien, indeno(1,2,3-cd)piren
KJ-1-5.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN 150 10301:2002 *™ Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwiazkdéw: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochiormetan, tribromometan

PN-EN 130 6488:2002 ¥ Suma pestycydéw jako suma stezen zwigzkéw: 4,4'-DDD; 4 4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4-DDD; 2,4'-DDE;

12,4'-DDT; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachiorobenzen, heksachlorobenzen,

: aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,

: cis-chlordan, trans-chlordan)

Objaénienia:

A — metodyka akredytowana; jedli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS$ - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-96d/19 z dnia 28.10.2019r. oraz
cecyzje nr 17/NS/HK.432-45d/2020 z dnia 18.08.2020r.)

Migjsce wykonania badai: PS - Pszczyna

Wartoéc: wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnoéci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czceionkg pochyia. :

Niepewnosé metoay badan fizyke-chemicznych okreslono jako niepewnosc rozszerzong. Wspdiczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnosc¢ rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowai:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nigorganicznych
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