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4Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim

“Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probek na 2021 r.« .7 & 00

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP.MWIL9051.3.11.2021

Informacje dotyczace pobierania probek

® Data pobrania probki: 16.02.2021 YA
5 Numer protokolu pobrania: HK/13/21 D0l /Ll 27

% Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krognie Odrzanskim — K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

% Przedmiot badania: probki wody do spozycia
Prébki wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan probek: prawidtowy

Data dostarczenia do badania

16.02.2021

Data wykonania badania

16.02.2021 — 19.02.2021

Wyniki badan
X , d K Nr prébki
Parametr Metoda badawcza Jednostka OL-152 OL-153
® Miejsce pobrania SUW- Szkota Wartosé q
probki: Komordw Podstawowa, parametryczna
ul. Kresowa, Gubin
Ogdlna liczba
mikroﬂorganizm(’)w 4 Bez
w22C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1T ml < nieprawidtowych
Metoda plytkowa (posiew (28} zmian
wglebny)
Liczba bakterii grupy coli !
Metoc?abﬁltracji R EN-EN L8 o1 Blin-10 jtk/100 ml
e PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ 0 0 0
A1:2017-04
Liczba Escherichiacoli | pnpN 150 9308-1:2014-12 |
Minde g PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | Jt/100ml 0 0 0
membranowej A1:2017-04
Liczba enterokokow
kalowych 0 0 0
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml
membranowej

4 dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywa¢ na waznos¢ wynikow

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Dla metod ilosciowych: podana niepewnos¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspolczynnik

rozszerzenia k=2, ktory zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu  95%. Wartosé zlozonej niepewnosci standardowej przyjeto jako wartos¢ réwna odchyleniu standardowemu
odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Niepewno$¢ dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania probki i etapu poanalitycznego.
Warto$é podana przy znakach ,,<”, ,>” oznacza, ze wynik miesci si¢ poza zakresem roboczym metody.

Qsoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

Otrzymuja :

I. PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)

~

2. ala

Konizc sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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ANazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim

“Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probek na 2021 r.

Sygnatura wewnetrzna ziecenia/ umowy LBS-N.9051.2.10.2021

AData pobrania probki: 16.02.2021

ANumer protokotu pobrania: HK/13/21

Informacje dotyczace pobierania probek

Aldentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Kro$nie Odrzanskim — K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

APrzedmiot badania: probki wody do spozycia
Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidlowe

Data dostarczenia do badania

16.02.2021

Data wykonania badania

16.02.2021-19.02.2021

Wyniki badan
Parametr Metoda badawceza Jednostka Nr prébki
OL-152 OL - 153

SUW - Komorow Szkota Warto§é
AMiejsce pobrania Podstawowa parametryczna !
prébki: ul. Kresowa,

Gubin
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016- NTU 0.20 + 0,04 0.13 40,03 Zalcca,n)./ zakres
09 wartosci do 1,0

Bl Sk;ﬁig@gﬁ;;ggf c | meAPt 2,4%0,6 2,740,7
Liczba progowa smaku | PB/LBS-06 wydanie 2 <12 <1 ---
(TFN) z dnia 04.08.2005r.
Liczba progowa zapachu PB/LBS-06 wydanie 2 <12 <12 N
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,4 +£0,1 7.4 +0,1 6.5-95

(T pomiaru: 24,1°C) (T pomiaru: 24,2°C)
Przewodno$¢ elektryczna | PN-EN 27888: 1999 uS/cm 35612 358+4 2500
wiasciwa (T pomiaru: 24,4°C) (T pomiaru: 24,3°C})

A dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywaé na waznos¢ wynikow

1)Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294
Liczba za znakiem ,,£” oznacza niepewnos$¢ rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolczynniku rozszerzenia k= 2, oszacowang bez pmccsu pobierania probek.
Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korektg za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.
2) Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

3 Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

L\ O/_

Otrzymujg:

an V‘SJMCZO/QL

1. PSSE w Krosnie Odrzansklm(l egzemplarz)

2.ala

49

Koniec sprawozdania

Zatwierdzit

022/ M

data i podpls

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg sig wytgcznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.




