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ekosyster adha

BADANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
AB 1254 e-mail: ekosystemy _jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA - Przedsiebiorstwo Ustug Miejskich Sp.zo.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zespot Szkat Zawodowych i Licealnych ul. Raclawicka 1,
analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania probek: 10.05.2021 Nr protokotu pobierania: 348/2021
Data przyjecia prébek do badan: 10.05.2021 Data zakoriczenia badan: 14.05.2021
Stan probki: bez zastrzezen T0s¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 002/2021-17 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 17.05.2021 los¢ zatgcznikow: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 864/202]
*S [ pH, . 75
(stezenie jonow wodoru) ) PN EN IS0 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,8°C)
| *S [ Przewodnosc el wl, 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 321
S | Barwa, mg /| Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosg, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,9
L Liczba progowa zapachu', - PB -11 wyd. I z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku, - PB -11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
0 * | Ogélna liczba drobnoustrojéw
w22°C. Metoda plytkowa PN-EN ISO 6222:2004 Zat. nr 1 12

(posiew wgtebny)
0 * | Liczba bakterij z grupy coli.

PN-ENISO 9308-1:2014-

Metoda filtracji membranowej 12+A1:2017-04 Zat. nr 1
0 * | Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtraciji membranowej
Liczba enterokokéw katowych
Metoda filtracji membranowe;j
Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5 :2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007
Prébke pobrata Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.
Liczba progowa zapachu, smaky - zapach akceptowalny dia laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Pomiaru przewodnosci elektrycznej wiasciwej dokonano - uzyciem konduktometry posiadajgcego kompensacje wphru temperatury.
* badanie/pobieranie probek akredytowane, zqy varte w ., Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji
S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPJS Zielona Gora (decyzja nr M/SO9/NS-HK -87/2020 z dnia 06.05. 2020)

Q * badanie akredytowane u podwykona'wcy, nr akredytacyi podwykonawey AB 1334 (badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24 .2021.45 obowigzujgce do dnig 31.12.20271 wydanej przez PPJS Lodzi)- zatgcznik nr |,

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z baday;
Zastepca Kierownikg Laboratorium
mgr inZ_ Monika Szefner

Koniec sprawozdania CXOEYSTRMY=JT L aboratori

Wyniki badan odnoszq sie wytgcznie do badanych obiekisyy,
Bez pisemney zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy - JT Sprawozdanie nie moze b )¢ powielane inaczej jak tylko w cafosci
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L EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. KoZzuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zespét Szkot Ogolnoksztatcacych ul. Piastowska 26,
analiza wody z sieci,

Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania probek: 10.05.2021 Nr protokotu pobierania: 348/2021
Data przyjecia probek do badan: 10.05.2021 Data zakonczenia badan: 14.05.2021
Stan probki: bez zastrzezen [10$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 002/2021-19 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 17.05.2021 [lo$¢ zatacznikéw: 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 866/2021
*S | pH, . 75

(stezenie jonow wodoru) i PN EN ISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 20,5°C)
*S | Przewodnosé el.wl. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 324
S | Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,3
S | Liczba progowa zapachu', - PB ~11 wyd. 1 z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku, - PB —11 wyd. I zdnia 05.01.2015 1
a* [ Ogélna liczba drobnoustrojow R

w 22°C. Metoda plytkowa jth/1 ml PN-ENZI;On()erZZ.ZOM 6

(posiew wglebny) :
0 * | Liczba bakterii z grupy coli. itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0

Metoda filtracji membranowej J 12+A1:2017-04 Zat. nr 1
O * | Liczba Escherichia coli . PN-EN ISO 9308-1:2014-

Metoda filtracji membranowe; I 12+A1:2017-04 Zal. nr 1 .
0 * | Liczba enterokokéw kalowych - PN-EN ISO 7899-2:2004

J/T100 ml 0

Metoda filtracji membranowej Zal. nr 1
*S Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Probke pobrala Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.
'Liczba progowa zapachu, smaku - zapach akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajqcego.

Polskie Centrum Akredytacji

S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Gora (decyzja nr M/8O9/NS-HK-87/2020 z dnia 06. 05.2020)

O * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawey AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS. HK.9022.24.1. 2021. 45 obowigzujgce do dnia 31.12.202] wydanej przez PPIS w Lodzi)- zalqeznik nr 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badar
Zastgpca Kierownika Laboratorium
mgr inz—klonika Szefner

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszq sie wylgcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
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PCL _
s ekosysterny—/1
‘ BEA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
\.—_.__.J LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. 7 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie,
ul. Slgska 36, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania probek: 10.05.2021 Nr protokotu pobierania; 348/2021
Data przyjecia prébek do badan: 10.05.2021 Data zakoficzenia badani: 24.05.2021
Stan prébki: bez zastrzezen Ilos¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 002/2021-18 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 24.05.2021 llos¢ zatgcznikow: 2
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 865/2021
*S | pH, ! 7,5 (temperatura
(Stgzenie jondw wodoru) i PNENISO 10523:2012 pomgaru 50,7 °C)
*S | Przewodno$é el. wt. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 321
S Barwa, mg /| Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Mgtnosg, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,5
S Liczba progowa zapachu,' - PB —11 wyd. Il zdnia 05.01.2015 1
S Liczba progowa smaku, - PB ~11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S Utlenialnos¢ z KMnO,(indeks) mg /1 Oy PN-EN ISO 8467:2001 1,4
* Azot amonowy, mg /1 Ny m <0.25
s onamony mgg /i NH, BNECAs076-5 1059 <0,32
* Azot azotynowy, mg /1 Nno2 . <0,002
S | Azotyny, ’ mi /INO, FIN-EN 267771590 <0,007
* Azot azotanowy, mg/l Nyos 5 0,10
S Azotany, ’ mz/l N?)(t PN 0S30.08 1982 0,44
*S | Chlorki, mg/I PN-ISO 9297:1994 12
*S | Siarczany, mg/l PN-ISO 9280:2002 62
*S | Twardosé og, i g/r}‘ggm) PN-ISO 6059:1999 lzﬁ
¥ Wapn, mg/l PN-ISO 6058:1999 48,3
*S [ Magnez, mg/l PN-C-04554-4:1999 4,8
S | et optive mg /] PN-EN SO 6332:2001 42l
g/l 121
5| angan, mg /1 PN-EN ISO 15586:2005 0.014
png/l 14
*S | Séd, mg /| PN-ISO 9964-3:1994 7,3
*S [ Miedz, mg /I PN-EN ISO 15586:2005 0,0644
*S | Chrom, ug/l PN-EN ISO 15586:2005 <2,0
*S | Kadm, pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 <0,4
*S | Otow, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <2,5
*S | Nikiel, ug/l PN-EN ISO 15586:2005 <7,0
S | Glin, pg /I PN-EN ISO 15586:2005 14,3
o* | Arsen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <1,0
o * | Selen, pg /I PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <2,0
o * | Antymon, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <1,0
o* | Bor, mg /I PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zat. Nr 1 <0,050
o * | Fluorki, mg /| PN-EN ISO 15923-1:2013, Zal. nr 1 0,11
o0 * | Bromiany, pg/l PN-EN ISO 15061:2003, Zat. nr 1 <5,0
o * | Cyjanki ug /l PN-EN ISO 14403-2:2012 Zat. nr | <15
o* | Rtgé, ug/l PN-EN ISO 17852:2009 Zat. Nr 1 <0,050
o * | Benzo(a)piren, ug /1 KJ-1-5.4-13C Zat. nr | <0,003
0 * | Suma wielopierscieniowych
wc;glowodor%w aromatygznych (WWA) gl Bulebdzt=l IC Zat. i ] <0,024

Wyniki badar odnoszq si¢ wylgcznie do badanych obiektow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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BRA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

meer sprawozdania: l 002/2021-18 | Kolejny numer strony: [ 2/2 j

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Préobka

nr 865/2021

0 * | Akryloamid, | ug/l KJ-1-5.4-14C Zal. nr 1 _ <0,075
o * | Epichlorohydryna, pg/l PN-EN 14207:2005 Zat. nr 1 <0,060
a0 * | Benzen, ug/l PN-ISO 11423-1:2002 Zat. nr 1 <0,30
| 0 * | Chlorek winylu, pg /I PN-ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <0,15
0 * | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/l PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr | <2,0
o * | 1,2-Dichloroetan pg/l PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <0,8
0 * | Trihalometany — ogétem (suma THM) ng/l PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <4,0
o* |44-DDD (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | 4,4 - DDE (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0* |4,4- DDT (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* |24-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * |2,4- DDE (Pestycyd) ug /I PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1| <0,020
0 * |2,4-DDT (Pestycyd) 1g /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | a- HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* | B- HCH (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
O * |y- HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | 8- HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Aldryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Dieldryna (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
O * | Endryna, (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Aldehyd endryny (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
o * | Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Heptachlor (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Epoksyd heptachloru, (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
a* | cis-Chlordan (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
g * | trans-Chlordan (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o * | Pentachlorobenzen (Pestycydy) g/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
0 * | Heksachlorobenzen (Pestycydy) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
O * | Suma pestycydéw ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,44
a* | Ogolna liczba drobnoustrojow . PN-EN ISO 6222:2004

w 22°C. Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) Jee] gl Zat. nr2 33
o* | Liczba bakterii z grupy coli. ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowe; Ji/100 ml Zal. nr2 0
0 * | Liczba Escherichia coli : PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04

Metoda filtracji membranowej JU/100 mi Zal. nr2 g
o * | Liczba enterokokow katowych . PN-EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej JRALO8 m] Zal. nr2 .
S* Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 , PN EN-ISO 19458:2007

Probke pobrala Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora,
'Liczba progowa zapachu, smaku - zapach akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.
Znak ,, <" oznacza, ze wynik znajduje sig ponizej podanej wartosci, ktéra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej.
Pomiaru przewodnosci elektrycznej wtasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajqcego kompensacje wplywu temperatury.
Badanie azotanéw wykonano wg PN-C-04576.08: 1982 metoda wycofana.
* badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AB 1254” wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacyi
S -badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29. 04.2021)
0 * badanie akredytowane u podwykonawcy | nr akredytacji podwykonawey AB 313 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr 1 7/NS/HK . 432-57d/2020 z dnia 19.] 0.2020, wydanej przez PPIS Tychy) — zalgeznik nr |
O * badanie akredytowane u podwykonqwcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.1.2021.45 obowigzujgce do dnia 31.12.202] wydanej przez PPIS w Eodzi)- zalgeznik nr 2.
Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badar
Zastepca Kierownika Laboratorium

Koniec sprawozdania EKOSYSTEMYAIT )a
{10ef

Wyniki badar odnoszq sig wylgeznie do badanych obiekié.
Bez pisemnej zgody Laborarorium Jirmy Ekosystemy — J T sprawozdanie nie moze by¢ powielane inacz
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Laboratorium SGS Polska
Pracownia Srodowiskowa
43-200 Pszczyna

ul. Cieszyniska 52A

Strona nr 1/3
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/44196/05/2021

Zleceniodawca , 1D: 69769
EKOSYSTEMY - JT Jerzy Teterycz
ul. Kozuchowska 10E

65-364 Zielona Goéra

Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2021-01-15, numer systemowy: 21002555

Obszar badan: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagari ;
Opis probek Lo
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta ‘ ;
probki zleceniodawcy . ’
110869/11/2021 EKOSYSTEMY_JT Woda uzdatniona
865/2021
; iazane z pobierani eki. -
Nr laboratoryjny : — : ‘D?’“?:ZW’ ! a& ez pO leraﬁ em Prébek
probki Data pobierania -~ Prébkobiorca
110869/11/2021 brak informacji Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informaciji
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data'“z'akoric‘zénia badan
2021-05-11, godz.14:31 2021-05-11 2021-05-13
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit,
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr inz. Justyna Katuzna
NiP: 5250005603 specjalista ds. obstugi klienta
Laboratorium $GS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyricka 52z
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
g Lokalizacia-: Laboratoria:
Pszczyna  43-200, Cieszyriska 52a t +48 32 449 2500 f+48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszyriska 52a
Poznan 60-689, Qbornicka 330 t +48 32 4438 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroctaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 t Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 f Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szezecin 70-661, Gdaniska 16 B t +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517 %
- o A A AW O 4 63, A Y B Nt 0 S < A IO s N B o D 5 NN A £ 4l A A I WWW.pLSgS.COm

Member of the SGS Group (SGS SA)

NIP 536-000-56-08, REGON 000144259, S3d Rejonowy dla M. §t. Warszawy w Warszawie, XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowago nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zt



Strona nr 2/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/441 96/05/2021

Pszczyna 2021-05-12

g Wyniki badar b ] Dopuszczalne
Oznaczany parametr Jednostka 'de"t’;:z::‘:z?fmdy ’ ::::::’;::: ;g'i% é \?v:rtosci (NDS)
. . 110869/11/2021 zg § wskaznikow
Arsen (As) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 . PS | BS <10
(A).(ZPS)
Selen (Se) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <20 = PS i BS <10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 5 PS|BS <5
(A).(ZPS)
Bor (B) mg/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 < 0,050 5 PS | BS 1,0
(A).(ZPS)
Fluorki (F) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,11 +0,03 PS | BS <15
Bromiany ug/l PN-EN ISO 15061:2003 (A) (ZPS) <50 5 PS | BS <10% 218
Cyjanki ug/! PN-EN I1SO 14403-2:2012 <15 - PS | BS <50
(A).(zZPS)
Rteé (Hg) ug/l PN-EN ISO 17852:2009 (A),(ZPS) < 0,050 - PS | BS <1,0
Benzo(a)piren ug/l KJ-I-5.4-13C (A),(ZPS) < 0,003 = PS{ BS 0,010
Suma wielopierscieniowych ug/l KJ-1-5.4-13C ™ (A) (zPS) < 0,024 ) Ps| BS <0109 218
weglowodoréw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid ug/l KJ-1-5.4-14C (A),(zPS) <0,075 - PS | BS <0,10 V=18
Epichlorohydryna g/l PN-EN 14207:2005 (A),(ZPS) < 0,060 _ PS | BS <0,10 N 218
Benzen g/l PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) <0,30 = PS|BS <1,0
Chlorek winylu ng/l PN-EN I1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <0,15 . PS | BS <050 1218
Suma trichloroetenu i pg/l PN-EN 1SO 10301:2002 (A),(ZPS) <20 = PS 1 BS <10
tetrachloroetenu
1,2-Dichloroetan g/l PN-EN ISO 10301:2002 (A) (ZPS) <08 : PS|BS <3,0
Trihalometany - ogétem (suma THM) ugll PN-EN ISO 10301:2002 *Iv) <40 : PS|BS | <1003 10218
(A).(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 5 PS | BS £0,1098 17218
4,4'-DDE (Pestycyd) gl PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 = PS | BS <0,109 17218
4,4-DDT (Pestycyd) pgll PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 S PSIBS| <010®i7nz18
2,4-DDD (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PS | BS <0108 #7218
2,4'-DDE (Pestycyd) ug/ PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 . PSIBS| <0108 10218
2,4-DDT (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS{BS| <0,10817z18
alfa-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 : PSIBS| <010®i7Nz18
beta-HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 . PSIBS| <0,10917z18
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 = PSIBS| <0108 17218
delta-HCH (Pestycyd) ugfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS | BS 0,108 17218
Aldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PSIBS ) <pp3p®i7ziB
Dieldryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 - PSIBS | <0030 17218
Endryna (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) <0,020 = PSIBS| <010®17218
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " PS | BS <0109 17218
Izodryna (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PSIBS| <0109 17z
Heptachlor (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <0030®i7 218
Epoksyd heptachloru (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 y PS{BS | <0030617218
Metoksychlor (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS| BS £0,10%17) 218
cis-Chlordan (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIBS| <o010®'7z18
trans-Chlordan (Pestycyd) ng/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PSIBS| <0109i7z18
Pentachlorobenzen (Pestycyd) ugll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 = PS|BS $0,108 17 218
Heksachlorobenzen (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 PSiBS| <0108 nz18

SGS Polska Sp.zo. o.

{1-248 Warszawa, (. Jana Kazimierza 3

NipP: 5860605603
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43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 524

tel

- 32 4492500; fax: 32 4472072



Strona nr 3/3 Pszczyna 2021-05-13
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/44196/05/2021

. Wyniki badarn 1.5l 8| Dopuszczalne
I fik oo
Oznaczany parametr Jednostka HEEt Gl m'etody Niepewnos¢ § & ?: wartosci (yps)
badawczej rozszerzona & g
110869/11/2021 = § 2 wskaznikow

<

Suma pestycydow ugll PN-EN ISO 6468:2002 ) < 0,44 " PS| BS <0508 18 z18

(A).(ZPS)

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jako sci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017r.,

poz. 2294)

sl W miarg mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiagniecia nizszej wartosci

Nzds Warto$¢ oznacza sume stezen wyszczegélnionych zwigzkow: benzo(b)flucranten, benzo(k)flouranten, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

918y 218 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkfadu i reakgji.
Nalezy oznacza¢ jedynie te pestycydy, ktdrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w danej strefie zaopatrzenia w wode.

Suma pestycydow oznacza sume poszczegdinych pestycydow wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

3 T19) 248 W miarg mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiagniecia nizszej wartoéci. Trihalometany - ogétem
(suma THM) - wartoé¢ oznacza sume stezen zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

1z18 Wartos¢ odnosi sig do stezenia pozostatosci monomeru w wodzie, obliczonego zgodnie ze specyfikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w kontakcie z wodg.

04T 218 Termin "pestycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, rodentycydy,
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzrostu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozktadu i reakgji.
Nalezy oznaczac jedynie te pestycydy, ktorych wystepowania w wodzie mozna oczekiwaé w dane; strefie zaopatrzenia w wode.
Warto$¢ stosuje sie do kazdego poszczegdinego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

Normalprocedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

KJ-1-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019

KJ--5.4-13c¥ Procedura Badawcza wersja 02 z dnia 08.01.2019; Suma WWA jako suma stezen zwigzkow:

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

KJ-1-5.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN 1SO 10301:2002 %) Suma trihalometanow (THM) jako suma stezen zwigzkow: trichlorometan, bromodichlorometan,

dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN 1SO 6468:2002 Suma pestycydow jako suma stezen zwigzkow: 4,4'-DDD: 4,4'-DDE; 4,4'-DDT; 2,4'-DDD; 2,4'-DDE;

2,4-DDT,; alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, pentachlorobenzen, heksachlorobenzen,
aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, metoksychlor,
cis-chlordan, trans-chlordan)

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK 432-57d/2020 z dnia 19.10.2020r.)
Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badar poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochytg.
Niepewno$¢ metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewno$é rozszerzong. Wspodtczynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnosci 95%.
Niepewnos$¢ podano dla analizy.
Autoryzowat:
BS - mgr Barbara Stolarska - Kierownik Dziatu Analiz Organicznych
SGS8 Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul, Jana Kazimierza 3
NIP: 53800065609
Laboratorium 5Gs Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyniska 52a
tel. 32 4492500: fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sg na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktére zrealizowano ustuge. Nalezy zwrocic szczegolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowari i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcy i wedtug Jego wskazéwek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnos$é jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i fatszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podlega $ciganiu w $wietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosz3 sig tylko do badanych, otrzymanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, ze probki zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposéb pobrania i
reprezentatywnos$¢ probki.



