\\\\l‘il[,,
% S

3

“
-~
-
-

-

e N
PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJ!

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora
Oddziat Laboratoryjny
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LBS-390/2021
z dnia 16.04.2021

1lo$¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

[ ANazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim

Aldentyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probek na 2021 r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LBS-N.9051.2.35.2021

Informacje dotyczace pobierania prébek

4Data pobrania probki: 13.04.

2021

SNumer protokotu pobrania: HK/41/21

Aldentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Krosnie Odrzanskim - K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan 1 identyfikacja obiektu badania

Aprzedmiot badania: probki wody do spozycia
Probki wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidtowe

Data dostarczenia do badania

13.04.2021

Data wykonania badania

13.04.2021-16.04.2021

Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr probki
OL -390 Wartosé
“Miejsce pobrania SUW- Komoréw parametryczna !
probki:
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016- . p Zalecany zakres
- @ 09 NIy 0,19 = 0,04 wartos'c}i/ do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 . &
+ Apl: 2015-06 metoda C mg /1 Pt s Ub o
Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 2 <1 -
(TFN) z dnia 04.08.2005r.
Liczba progowa zapachu | PB/LBS-06 wydanie 2 219 N
(TON) z dnia 04.08.2005r.
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,4 +0,1 6,5-9,5
(T pomiaru: 18,5°C)
Przewodnosé elektryczna | PN-EN 27888: 1999 uS/em 368+2 2500
wiasciwa (T pomiaru: 18,3°C)

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywaé na wazmos¢ wynikow
1'Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

Liczba za znakiem ,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosc

Wartoéé podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.
2 §mak/Liczba progowa smakw/ TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

3 Zapach/Liczba progowa zapachw/TON: Akceptowalay dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

i ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2

, oszacowang bez procesu pobierania probek.

Osoba autoryzujaca sprawozdanic z badan:

AG. OL. 2044 \K‘C\,’A&C,‘@Q&/

Otrzymujg:

1. PSSE w Kroénie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2.ala

Koniec sprawozdania

Zatwierdzit
7 4. 7
2 A i\’{ v 5,()&",", _«;

data i podpis

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

]

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w catosci
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los¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr |
strona / stron:
/1

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LMiP-390-391/2021
z dnia 16.04.2021

®Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- E

pidemiologiczna w Krosnie Odrzanskifm

4 Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébek na 2021 r.

P

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP.MWI1.9051.3.36.2021

o

3
2.

A

Data pobrania prébki: 13.04.2021 . -/ ]

A

Numer protokotu pobrania: HK/41/21 3 MK :

Informacje dotyczace pobierania prébek

A

Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Panistwowego Powiatbwé?gé
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskin — K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan i identyfikacja obicktu badania

A

Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Prébka wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan probki: prawidtowy

Data dostarczenia do badania

13.04.2021

Data wykonania badania

13.04.2021 - 16.04.2021

Wyniki badan
| Nr orohl I
probki |
P t d T C7 “—
Parametr ! Metoda badawcza ( Jednostka | OL — 390 T oL 391 Wartosé

é Miejsce pobrania I f ’ SUW - PUM ul. Sigska parametryczna’

rébki: Komoréw 36, Gubin
Ogolna liczba ‘ B B
mikroorganizméw 4 - Bez
w22C PN-ENISO 6222:2004 jtk/ Tml (3-5 '4)6‘ nieprawidfowych
Metoda ptytkowa (posicw ) (#-a) zZmian
welebny) |

; ot e o T | i e
VUL P ——— 100
el PN-ENISO 9308-1:2014-12/ | J/100m 0 0 0
membranowej A1:2017-04
ﬁctzb; Echerichia coli | pN_EN 150 9308-12014.12 100 1 |

g Ob e PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ Jt m 0 0 0
membranowe) A1:2017-04
Liczba enterokokéw
katowych 0 0 0
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml
membranowej

® dane pozyskane od klienta, w t
'Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7
Dla metod ilosciowych: podana niepewno$é rozszerzon
rozszerzenia k=2, ktéry zapewnia poziom ufnosci w p
odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Niepewnos¢ dot

grudnia 201 7r,

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

a zostala oszacowana zgodnie z [SO 1903
rzyblizeniu  95%.
yezy tylko etapu badania, bez pobierania probki i etapu po

ym mogace wplywac na waznosé wynikow

Dz.U. 2 2017r., poz. 2294,

6 i jest oparta na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspdlezynnik
Wartos¢ zlozonej niepewnosci standardowej przyjeto jako wartosé réwng odchyleniu standardowemu
analitycznego.

Zatwierdzit

g
i
Ld

™ "'l /1 20y \,"‘ ,‘ /’A!,// i .
A0 SAQHL A
data i podpis

: AL
Otrzymujg :
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciag

u 21 dni od otrzymania sprawozdania,

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji S

w Zielonej Gorze

anitarno- Epidemiologicznej

nie moze by¢é powiclane inaczej, jak tylko w calodci.
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“Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim, 15

[

Aldentyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébek na 2021°r.

w [L02]

MEEFEC: T TR

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LBS-N.9051.2.35.2021

fq»,

Informacje dotyczace pobierania probek

“Data pobrania probki: 13.04.2021

BIITE
N2

“Numer protokotu pobrania: HK/41/21

®

AIdentyf“lkacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Samtamo
Epidemiologicznej w Kro$nie Odrzanskim: K. Lutycz, M. Emilian

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

APrzedmiot badania: probki wody do spozycia
Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiege Gubm

Stan probek: prawidiowe

Data dostarczenia do badania

13.04.2021

Data wykonania badania

13.04.2021-04.05.2021

Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Warto$¢
OL-391 parametryczna’
AMiejsce pobrania prébki: PUM ul. Slaska 36, Gubin
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0.28 + 0.06 Zalecap_}./ zakres
wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 + mg /i Pt 20405
Ap1:2015-06 metoda C b
Liczba progowa smaku (TFN) | PB/LBS-06 wydanie 2 <1? .
z dnia 04.08.2005r
Liczba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2 <® N
z dnia 04.08.2005r
pH PN-EN ISO 10523:2012 7.4+0,1 < <
(T pomiaru 18,9°C) 6,5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 uS/em 325+2 2500
wlasciwa (T pomiaru 18,3C)
Stezenie jonu amonowego PN-ISO 7150-1:2002 mg/l < 0,05 0,5
Stezenie azotynow PN-EN 26777:1999 mg/1 <0,016 0,50
Stezenie azotanow W | PN-82/C-04576.08 mg/l <0.90 50
Utlenialno$¢ z KMnOs (indeks | PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz <05 5,0
nadmanganianowy) >
Stezenie chlorkéw PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/1 11.8£2,3 250
Stezenie siarczanéw PN-EN [SO 10304-1:2009 mg/i 63,5+3,2 250
Stezenie cyjankéw ogdlnych PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia ng/l
30.12.2014r. na podstawie <d 50
testu Nanocolor 1-30
Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 ug/l P
+ Ap1:2016-06 SrA 200
Stezenie boru PB/LBS-24 wydanie 3 mg/l
z dnia 20.12.2019r,, na
podstawie testu HACH =g L
LANGE LCK 307
Sumaryczna zawartos¢ wapnia | PN-ISO 6059:1999 mg/l 148=3 60-500
i magnezu (twardos¢ ogdina)
Stezenie magnezu (z obliczen) PN-C-04554-4:1999 mg/l 4,37 £ 0,40 7-125

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wptywaé na waznosé wynikow

Wynik badania odnosi si¢ do otrzymanej probki.

)Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294
Liczba za znakiem ,,£” oznacza niepewnosé rozszerzons przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci sig¢ ponizej zakresu roboczego metody.
Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocs urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.
2 Smak/Liczba progowa smakwTFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespohu oceniajacego

» Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

~

Sprawozdanie z badan bez msemnej zgody Powxatowe; Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Wyniki badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr probki Wartosé
OL-391 parametryczna!)
| 4Miejsce pobrania probki: PUM ul, $laska 36, Gubin
Stezenie manganu PN-EN ISO 15586:2005 pg/l 27404 50
Stezeniu sodu PN-ISO 9964-3:1994 mg /1 8.48 + 0,44 200
Stezenie miedzi PN-ISO 8288: 2002 mg /1 0.16 + 0,03 2.0
Stezenie otowiu PN —-EN ISO 15586: 2005 ug/l <5.0 10
Stezenie kadmu PN-EN ISO 15586:2005 pg/t <05 b}
Stezenie niklu PN-EN ISO 15586:2005 ug /i 250 20
Stezenie glinu PN-EN ISO 12020:2002 ng/l <10.0 200
Stgzenie chromu PN- EN 1233: 2000 pg/t 1705 50
Stgzenie rtgci PN-EN ISO 12846: 2012 png/l <095 1
+Apl:2016-07 T
Stezenie selenu PN-ISO 9965: 2001 pg/l <10 10
Stezenie arsenu W | PN-EN ISO 11969: 1999 ug/l _ 10
Stgzenie antymonu PB/LAI-07 wydanie 1 z dnia ng/l s .
14.12.2018 1. =LD >

Adane pozyskane od klienta, w tym moggce wplywaé na waznosé¢ wynikow

Wynik badania odnosi sie do otrzymanej probki.

YZgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
Wartos¢ podana przy znaku "<" oznacza, ze wynik miesci si¢ ponizej zakresu roboczego metody.

W - Norma wycofana bez zastgpienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
& ey f’ “\.v) [ = . \
SR U joeat ) rooT oo “
;E \‘ U EAL fopeof
; - /,k
.......................... :I.}-...;....u..-.....
data i podpis
Otrzymuja:
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim(1 egzemplarz)

2.ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarmo- Epidemiologiczne;j
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.



Wojewodzka Stacja Sanitarno-
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BADANIA

Dziat Laboratoryjny

Oddziat Badar
Srodowiskowych

SPRAWOZDANIE 2 BADAN

PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019r.

Nr: DL.OBS.9051.00512.2021

Data: 2021.04.28

Nazwa klienta

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Kroénie Odrzafiskim

Adres klienta ul. Nadodrzafiska 24 66-600 Krosno Odrzanskie ,‘
Identyfikacia kod probki/probek 00512.2021
probki/probek

obiekt badania woda

migjsce pobrania
prébkifprobek

wodocigy publiczny (0}

wodociqg publiczny miejski Gubin, PUM ul. Slgska 36, Gubin

Opis, stan prébki/probek przyjetych do badan

bez zastrzezen

Prébki
pobrat/dostarcayt:

pracownik PSSE w Krodnie
Odrzanskim

Nr protokotu pobrania/przekazania:
HKMA1/21

Ny zlecenia/umowy:

Data pobrania/dostarczenia

2021.04.13/2021.04.14

Metoda pobirania probki

PN-EN IS0 5667 - 1:2008,PN-EN 150 5667 - 3:2018-08,PN-1S0 5667 -11:2017-10

Badanie zakoficzono daia

2021.04.27

Wyniki badar

e

L

ih _ Oznaczenie . Metoda badawcza jm Wynik badan wraz z |  Najwyzsza
» . - . - . . niepewnoscia | dopuszczalna
B Ll o = 1 wartosd ¥
Parametry chemiczne . ' » .
1. |3 Pestycydow PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia o/l < 0,020 0,500
12.06.2019r.
2, {3 THM PN-EN 1SO 15680: 2008 gt < 2.0 100,0
3. {3 Trichloroetenu i Tetrachloroetenu PN-EN 1SO 15680: 2008 ug/t < 0,50 10,0
4. |3 WWA PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia ng/t < 0,0025 0,10
12.06.2019r.
5. 11,2- Dichloroetan PN-EN 1SO 15680: 2008 11/l < 0,50 -
6. |Aldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia g/t < 0,008 0,030
12.06.2019r.
7. {Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 g/l < 0,20 =
8. | Benzol(a)piren PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,0025 0,01
12.06.2019r.
9. | Benzo(b}fluoranten PB-0OAI-21 wydanie 6 z dnia pg/t < 0,0025 =
12.06.2019r.
10. | Benzolg,h,i)perylen PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia fgs < 0,0025 - ;
12.06.2019r. i
11. | Benzo(k)luoranten PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia ug/l < 0,0025 - !
12.06.2019r.
12. | Bromiany PN-EN 1SO 11206:2013-07 pg/l < 1,0 10,0
13. | Bromodichiorometan PN-EN IS0 15680: 2008 ug/l < 2,00 -
14. | Dibromochlorometan PN-EN (SO 15680: 2008 ug/t < 2,00 -
15. | Dieldryna PB-DAI-01 wydanie 8 z dnia pg/t < 0,012 0,030
12.06.2019r.
16. {Endryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia ug/i < 0,016 0,100
12.06.2019r. i
17. | Epichlorohydryna PN-EN {SO 15680:2008 pg/l < 0,020 0,100 ]

WSSE Gorzéw Wikp. Nr: DL.OBS 3051.00512 2021

Strona 123



18. | Fluorki PN-EN 1SO 10304-1:2009; PN-EN ISO mag/! < 0,10 1,50
10304-1:2009/AC:2012

19. {Heptachlor PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pg/l < 0,008 0,030
12.06.2019r. i

20. | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pg/l < 0,008 0,030 !
12.06.2019r. _

21. {indeno(1,2,3-c,d) piren PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia g/l < 0,0025 = i
12.06.2019r.

22. {lzodryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pg/t < 0,0080 0,1000 ;
12.06.2019r. .

23. |pp’-DDD PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pg/l < 0,0120 0,1000 i
12.06.2019r. ol

24. {pp’-DDE PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia ugft < 0,008 0,100 "

: 12.06.2019r. ok

25. |pp’-DDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pgfl < (,0160 0,1000 |
12.06.2019r. B

26. | pp’-DMDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia pg/l < 0,02 0,10 m%
12.06.2019r. ;

27. | Szesciochlorobenzen PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia paft < 0,0040 0,1000
12.06.2019r.

28. | Tetrachioroeten PN-EN 1SO 15680:; 2008 ug/l < 0,50 -

29. | Tribromometan PN-EN 150 15680: 2008 pg/l < 2,0 - I

30. {Trichloroeten PN-EN SO 15680: 2008 ug/t < 0,50 - .

31. | Trichlorometan (chloroform) PN-EN I1SO 15680: 2008 mg/l < 0,0020 0,0300

32. ja-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia ugfl < 0,0040 0,1000
12.06.2019r.

33. [B-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia g/t < 0,0080 0,1000
12.06.2019r.

34. jy-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia ug/l < 0,0040 0,1000
12.06.2019r. N

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 . {Dz. U, 2017, p0z.2294)

Wartoé¢ podana przy znaku <" oznacza, ze wynik miesci sig ponizej zakresu roboczego metody

Wiersz 2t W miarg mozliwosci bez L‘?gmneg%wplywu na defynfakcj? winng dazyc sig do omiagnigcia nizszej wartosci, .
Wartos¢ oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroforml, bromadichlorometan. dibromochiorometan, tribromemetan (bromoformy.

Wiersz 4: Wartosc oznacza sume stezen zwigzkéw: benzo(bMluoranten, benzeik)fiuoranten, benzolghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren.
wiersz 13: W punkcie czerpalnym u konsuments, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

Wiersz 31 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

Uwagi:

informacje umieszczone w rinigjszym sprawozdaniu z badan dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajacej probke, daty pobrania oraz metody pobrania
prébki zostaly podane przez klienta,

Dotyczy oznaczen wykonywanych zgodnie z metoda badawczg wg PN-EN 150 15680:2008 Prébka utrwalona tosiarczanem sodu v ilosci 100 mg/l | przechowywana
zgodnie z punktem 8 wiw normy Warunki wyplukiwania | wylapywania: objetosé prébki Smlprzeplyw gazu pluczacego 60mimin..czas wyplukiwania 15minlw
przypadku wody na phwalniach przephyw gazu pluczacego 40milimin. czas wyplukiwania 11 min.) temp. wyplukiwania 20°C, desorpcia 250°C,czas 1min. Warunki
pracy GC: kolumna DB-VRX o wymiarachidl.20my, przekrd) 0,18mm,grubod¢ filmu 1pm. Przephyw helu przez kolumne 0.7 mijmin. Temp. pieca:35°%C4min do 240 o
15°C{min. Warunki pracy MS; putapka jonowa z identyfikacja i potwierdzaniem wynikéw na podstawie charakterystycznych jonéw.

Koniec sprawozdania

Oschba/-y autoryzujace:

st.asystent Magdalena Dolat
st.technik Grzegorz Moczydfowski

Osoba zatwierdzajaca:
mgr inz. justyna Moczydiowska
Kierownik Oddziatu Badan Srodowiskowyct

sprawozdanie z badaf wygenerowane w systernie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby zatwierdzajace;, ktéry jest
Swnowazny z podpisem whasnoreczrym.
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