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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Géra

BADANIA

AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0, w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zesp6t Szkol Ogélnoksztatcacych ul. Piastowska 26, kuchnia,

analiza wody z sieci,

Obiekt badan: woda z sieci

Data pobierania probek: 25.10.2021 Nr protokolu pobierania: 910/2021
Data przyjecia probek do badan: 25.10.2021 Data zakonczenia badan: 29.10.2021
Stan probki: bez zastrzezen Ilos¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania; 002/2021-29 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 29.10.2021 [los¢ zalacznikéw: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka nr 2242/2021
*S | pH, . 7,6
(st¢zenie jondw wodoru) ) PN ENISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 18,6°C)
*S | Przewodnosé el.wl, w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 329
S | Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,4
S | Liczba progowa zapachu', - PB 11 wyd. I z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku', - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
0 * | Ogélna liczba drobnoustrojow
w 22°C. Metoda plytkowa Jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Zal. nr 1 <1
(posiew weglebny)
0 * | Liczba bakterii z grupy coli. . itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej | - 12+A1:2017-04 Zat. nr |
O * | Liczba Escherichia coli ; PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej | J%K/100 m! 12+A1:2017-04 Zal. nr | é
0 * | Liczba enterokokow katowych tk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Metoda filtracji membranowej J Zal. nr |
*S Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Prébke pobrala Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora.

'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgeego.

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wlasciwe/ dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wplywu temperatury.

* badanie/pobieranie probek akredytowane. zawarte w wZakresie akredytacyi laboratorium badawezego nr AB 1254” swydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

§ -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzia nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021 )

0 * badanie akredytowane u podwykonawey, nr akredytacji podwykonawcy AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.1.2021. AS obowigzujgce do dnia 31.12.2021 wydanej przez PPIS w Eodzi)- zalgeznik nr 1.

Osoba autoryzujgea sprawozdanie = badan
Zastepca Kierownika Laboratorium
mgr inz. Monika Szefner

HOSYRTEMY-JTA aboratoriwf

Koniec sprawozdania

Wyniki badar odnoszq si¢ wylgeznie do badanych obiektow,
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie mose byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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Bkﬁ EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Goéra
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA - Przedsigbiorsiwo Uslug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slgska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zespst Szkol Licealnych i Technicznych ul. Raclawicka 1, toaleta
damska, I pigtro, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania prébek: 25.10.2021 Nr protokolu pobierania: 910/2021
Data przyjecia probek do badan: 25.10.2021 Data zakonczenia badan: 29.10.2021
Stan probki: bez zastrzezen Ilo$¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 002/2021-30 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 29.10.2021 [los¢ zalgeznikGw: 1
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prébka nr 2243/2021
*S | pH, . 7.5
(stezenie jonéw wodoru) i PNENISO 10523:2012 (temperatura pomiaru 19,5°C)
*S | Przewodnosé el.wh. w 25°C, pS/cm PN-EN 27888:1999 355
S | Barwa, mg /l Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,7
S |Liczba progowa zapachu', - PB —11 wyd. I z dnia 05.01.2015 1
S | Liczba progowa smaku'. - PB -11 wyd. Il zdnia 05.01.2015 1
o * | Ogdlna liczba drobnoustrojow
w 22" C. Metoda plytkowa jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Zat. nr | <l
(posiew welebny)
0 * | Liczba baktcrii'z grupy coli. _ /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtraciji membranowej J 12+A1:2017-04 Zal. nr |
O * | Liczba Escherichia colj : PN-EN ISO 9308-1:2014-
Metoda filtracji membranowej Jtk/100 mi 12+A1:2017-04 Zal. nr 1 ?
0 * | Liczba enterokokow kalowych itk/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Metoda filtracji membranowej J Zal. nr 1

*S Prébke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-ISO 19458-2007

Prébke pobrata Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora,

'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

Pomiaru przewodnosci elekiryeznej wiasciwey dokonano = uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacig wphnwu temperatury.

* badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w ,, Zakresie akredytacji laboratorium badawczego nr AR 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

§ -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M-185/HK-85/202] z dnia 29.04.2021)

a * badanie akredytowane u podwykonawey, ar akredyracyi podwykonawcy AB 1334 (badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24,]1 2021 A obowigzujgee do dria 31.12.202] wydanej przez PPIS w Eodzi)- zalgeznik nr 1.

Osoba autoryzujgea sprawozdanie z baday
Zastepea Kierownika Laboratorium
mgr inz. Monika Szefner

Koniec sprawozdania

Wyniki badari odnoszq sip wylgcznie do badanych obicktow.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Jirmy Ekosystemy — J T sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak ko w calosci.
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BEA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Goéra
AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Uslug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: PUM ul. Slgska 36, 66-620 Gubin, WC megska, I pietro, analiza wody z sieci
Obiekt badan: woda z sieci
Data pobierania prébek: 25.10.2021 Nr protokotu pobierania: 910/2021
Data przyjecia probek do badan: 25.10.2021 Data zakonczenia badan: 29.10.2021
Stan probki: bez zastrzezen llo$¢ stron sprawozdania: 2
Numer sprawozdania: 002/2021-28 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 05.11.2021 Ilos¢ zalgcznikow: 2
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 2241/2021
*S | pH, . 7.5 (temperatura
(Stezenie jondw wodoru) ) FNENIS0:10523:2013 pomiaru 19,0°C)
*S | Przewodnosé el. wl, w 25°C, uS/em PN-EN 27888:1999 347
S Barwa, mg /l Pt PN-EN ISO 7887:2012 metoda D <5
S | Metnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0,4
S Liczba progowa zapachu,’ - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 !
S Liczba progowa smaku', - PB —11 wyd. Il z dnia 05.01.2015 1
S | Utlenialnosé z KMnQ,(indeks) mg /1 07 PN-EN ISO 8467:2001 1,5
* Azot amonowy. mg /1 Nnug ) <0,25
'S | Jon amonu mgg /INH, PN-C-04576-4:1994 <0,32
» Azot azotynowy, mg /i Nyoa . ) <0,002
S [ Azotyny, mg /INO, E-ERsTTIER <0,007
* Azot azotanowy, mg/l N - 0,13
S | et o mg[ ol PN-C-04576.08:1982 o
*S | Chlorki, mg/l PN-1SO 92971994 13
*S | Siarczany, mg/| PN-ISO 9280:2002 62
¥ [ toandosson, (mg;?gilg 03) PN-ISO 6059:1999 =
* Wapn, mg/l PN-1SO 6058:1999 55,6
*S | Magnez, mg/l PN-C-04554-4:1999 4,7
¥ | Sammasoine, Egll PN-EN ISO 6332:2001 Oi'2233
5 | Mangan, mg/l PN-EN ISO 15586:2005 S
pg/l <5
*S | Sod, mg /| PN-1SO 9964-3:1994 8,5
*S | Miedz, mg /1 PN-EN ISO 15586:2005 0,0306
*S | Chrom, pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 <2,0
*S | Kadm, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 <0.4
*S | Olow, pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 <2,5
*S | Nikiel, pg /1 PN-EN ISO 15586:2005 <7,0
S | Glin, pg/l PN-EN ISO 15586:2005 20,0
o * [ Arsen, pg /1 PN-EN [SO 17294-2:2016-11 Zal. Nr | <1,0
o * | Selen, pg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zal. Nr 1 <2,0
o * | Antymon, ug /1 PN-EN [SO 17294-2:2016-11 Zal. Nr 1 <1,0
o * | Bor, mg /| PN-EN ISO 17294-2:2016-11 Zal. Nr 1 <0,050
o * | Fluorki, mg /| PN-EN ISO 15923-1:2013, Zat. nr | <0,10
o * | Bromiany, ng/l PN-EN ISO 15061:2003, Zat. nr 1 <5,0
o * | Cyjanki pg/l PN-EN ISO 14403-2:2012 Zal. nr 1 <135
D * | Rteé, pe /l PN-EN ISO 17852:2009 Zat. Nr | <0,050
0 * | Benzo(a)piren, pg/l PB-DAO-13 Zal. nr | <0,003
o * | Suma wielopierscieniowych
weglowodordéw aromatycznych ng/l PB-DAO-13 Zal. nr 1 <0,024
(WWA)

Wyniki badan odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak rviko w calosci
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EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora

AB 1254 e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
[ Numer sprawozdania: [ 002/2021-28 | Kolejny numer strony: | 2/2 |
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 2241/2021

o * | Akryloamid, pg/l PB-DAO-14 Zal. nr | <0.075
o * | Epichlorohydryna, pg/l PN-EN 14207:2005 Zat. nr | <0,060
o* | Benzen, ng/l PN-ISO 11423-1:2002 Zat. nr 1 <0,30
o * | Chlorek winylu, pg/l PN-ISO 10301:2002 Zal. nr | <0,15
O * | Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg /1 PN-EN ISO 10301:2002 Zat. nr 1 <2,0
o0 * | 1,2-Dichloroetan pg /l PN-EN ISO 10301:2002 Zal. nr 1 <0,80
0 * | Trihalometany — ogélem (suma THM) pg/l PN-EN ISO 10301:2002 Zal. nr 1 <4,0
o* | 4.4-DDD (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | 4.4 - DDE (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
O * | 4.4-DDT (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
o* [24-DDD (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
o* |2,4-DDE (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
o* [24-DDT (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
O * | a- HCH (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
O * | B- HCH (Pestycyd) pg /1 PN-EN I1SO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
o * | y- HCH (Pestycvd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
0 * | & HCH (Pestycyd) ug/l PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr 1 <0,020
0 * | Aldryna (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Dieldryna (Pestycyd) pe /l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
O * | Endryna, (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
0 * | Aldehyd endryny (Pesiycyd) ng /1 PN-EN ISQ 6468:2002 Zal. nr | <0,020
0 * | lzodryna (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0.020
o * | Heptachlor (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
O * | Epoksyd heptachloru, (Pestycyd) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
o * | Metoksychlor (Pestycyd) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
0 * | cis-Chlordan (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr 1 <0,020
o * | trans-Chlordan (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,020
o * | Pentachlorobenzen (Pestycydy) pg /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zat. nr | <0,020
o * | Heksachlorobenzen (Pestycydy) ug /1 PN-EN ISO 6468:2002 Zal, nr | <0,020
O * | Suma pestycydow pg/l PN-EN ISO 6468:2002 Zal. nr | <0,44
o0 * | Ogélna liczba drobnoustrojow . PN-EN ISO 6222:2004

w 22°C. Metoda plytkowa (posiew wglebny) i Ll Zal. nr 2 &1
o * | Liczba bakterii z grupy coli. /100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0

Metoda filtracji membranowej J Zat. nr2
o * | Liczba Escherichia coli “tk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 0

Metoda filtracji membranowej J Zal. nr2
o * | Liczba enterokokow katowych ; PN-EN ISO 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej Jtk/100 ml Zal. nr?2 g
S* Probke wody pobrano zgodnie z PN-1SO 5667-5:2017-10 , PN EN-ISO 194582007

Probke pobrata Anna Nowacka pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Géra.
'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Znak <" oznacza, Ze wynik znajduje sig ponizef podanej wartosci, ktdra stanowi granice oznaczalnosci
Pomiaru przewodnosci elekirycznej wiasciwej dokonano = uzyciem konduktometru

Badanie azotandw wykonano wg PN-C-04576.08: 1982 metoda wycofana.

* badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w

Polskie Centrum Akredytacyi

8 -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona
0 * badanie akredytowane u podwykonawey | nr akredytacji podwykonawey AB 313

w decyzji nr 1 7/NS/HK. 432-57d/2020 = dnia 19.10.2020, wydanej przez PPIS Tychy) - zalgeznik nr |

o * badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji pochwykonawey AB 1334
wdecyzjinr PPIS.HK.9022.24.1.2021 AS obowigz

Koniec sprawozdania
Wyniki badart odnoszq sig wylgcznie do badanych obiektéw. )
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powr’e!anegplg(zgﬁﬁa‘k @Hf i
1

zastesowanej metody badawczej,
posiadajgcego kompensacje wphnwu temperatury.

wZakresie akredytacji laboratorium badmvezego nr AR 1254" wydanym przez

Gora (decyzja nr M-185/HK-85/2021 z dnia 29.04.2021 ')
(badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi

(badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi
ujqee do dnia 31.12.2021 wydanej przez PPIS w Eodzi)- zalgeznik nr 2.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan
Zastgpea Kierownika Laboratorium

mgr inz. Monika
5:2.?
1. ffozuc
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