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OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 113, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 1 9 rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kro$nie Odrzanskim po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniem z badan nr OL-LMiP-
197/198/2022, prébek wody pobranych w dniu 18 lutego 2022 r. w ramach kontroli parametréw
"z grupy A, zwodociggu publicznego miejskiego w Gubinie, administrowanego przez
Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Spétka z o.0., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin stwierdza
warunkow3g przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych w dniu 18 lutego 2022 r., w ramach kontroli
parametré6w z grupy A z wodociggu publicznego miejskiego w Gubinie, z punktéw
czerpalnych w budynku PUM przy ul. Slaskiej 36 oraz w Zespole Szkot Ogolnoksztatcacych
przy ul. Piastowskiej 26 w Gubinie wykazata, ze woda w badanym zakresie paramet;ow
mikrobiologicznych nie odpowiada wymaganiom zatgcznika nr 1 do rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, ze wzgledu na podwyzszong liczb¢ bakterii z grupy coli w 100 ml wody (stwierdzono
<3 jtk/100 ml- w budynku PUM oraz 7 jtk/100 ml- w budynku ZSO ; dopuszczalna warto$é
wyzej wymienionego wskaznika wynosi 0 jtk/100 ml).

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢_podjecie dzialan naprawczxch w_terminie
natychmiastowym, majgcych na celu poprawe jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z wodociggu publicznego miejskiego w Gubinie. Ponadto informuje, ze w przypadku
zastosowania w ramach podjetych dziatan naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego
zwigzkami nalezy monitorowaé poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych uzywanych
do pobierania wody i utrzymywaé jego stezenie do wartosci nieprzekraczajgcej 0,3 mg/l.

Jednoczesnie po rozwazeniu stopnia zagrozenia dla zdrowia ludzi — stwierdzazc
warunkowa przydatno$§¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, wylacznie po
przegotowaniu- co umozliwi korzystanie zwody i realizacje dziatan naprawczych
zapewniajgcych poprawe jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, prosz¢ o wskazanie
zakresu i terminu realizacji dzialan naprawczych majacych na celu przywrdécenie
nalezytej jako$ci wody. Termin realizacji dzialan naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9




; cytqwanego rozporzadzenia wymaga akceptacji Burmistrza Miasta Gubin. Powyisze
informacje¢ prosze¢ przekazaé w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego
pisma.
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4 Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzafskim

*Identyfikacja zlecenia / umowy Klienta

Harmonogram pobierania probek na 2022 r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP-MWIL9051.3.12.2022

| Informacje dotyczgce pobierania probek

3 Data pobrania prébek: 15.02.2022

A Numer protokotu pobrania: HK/14/22

4 Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Powxat(x g0
Inspektora Sanitarnego w Krognie Odrzanskim — K. Lutycz

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

* Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Prébki wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan probek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

15.02,2022

Data wykonania badania

15.02.2022 - 17.02.2022

* dane pozyskane od klienta, w tym moggee wplywaé na waznosé wynikow
'Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Zdrowia z duia 7 grudnia 2017r. Dz.U. 2 20171, poz. 2294,
Dla metod ilosciowyeh: podana niepewne$¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i jest oparta na smndardov.ej niepewnosei pomnozonej preez

rozszerzenia k=2, kidry zapewnia poziom ufiodci w prayblizeniu 95%. Wartosé zlozonej niepewnosci standardowej prayjeto jako wartosé rowng odehyleniu 5 1 L2

adtwarzalnosei wewngtrzlaboratoryjnef. Niepewnosé dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania probki i etapu poanalitycznego.
Wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanych probek.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:
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Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badai odnosz si¢ wylacznie do badanych obiektaw,

Sprawozdanie z badan bez pmemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosei,
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4 1dentyfikacja zlecenia / umowy klienta | Prébki pobrane poza harmonogramem pobierania prébek na 2022 .

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy LMiP-MWIL9051.3.16.2022 ) -
' 4 Data pobrania prébek: 18.02.2022 ) 1

4 Numer protokotu pobrania: HK/18/22

4" [dentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Paistwowego Powiatowego

Informacje dotyczace pobierania prébek
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8 Przedmiot badania: prébki wody do spozycia oo
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin . _k
Stan probek: prawidiowy L
Data dostarczenia do badania 18.02.2022 |
Data wykonania badania 18.02.2022 —21.02.2022 |
. Wyniki badar —
Nr prébki ]
Parametr Metoda badawcza Jednostka OL-197 OL.198 ——
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rébki: ul. $laska 36, ul. Piastowska 26, i
P i Gubin Gubin :
Ogblna liczba Bez
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% dane pozyskane od klicnta, w tym mogace wplywaé na waznoéé wynikow .

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz U. 2 2017r,, poz. 2294. e,
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Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.
Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obicktéw.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Ziclonej Gérze nie moze byé powielane inaczej, jak tylke w caloéei,




