POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROSNIE ODRZ.

66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzanska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/

e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE ODRZ.

HK.W.9020.2.2022 Krosno Odrzanskie, dnia 18 maja 2022 r.

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 11 3, § 20 ust. 3 pkt 3 i4i§21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z pozn. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kro$nie Odrzanskim po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan nr OL-LBS-
432/2022 (otrzymanym w dniu 14.04.2022 r.), nr OL-LMiP-468-47 1/2022, nr OL-LBS-
468/2022 i nr DL.OBS.9051.00496.2022 (otrzymanymi w dniu 19.04.2022 r. ) oraz OL-L3S-
433/2022 ( otrzymanym w dniu 10.05.2022r.) probek wody pobranych w ramach monitoringu
parametréw z gr. A i B wdniach 5 kwietnia 2022 r. i 12 kwietnia 2022 r. z wodociggu
publicznego miejskiego w Gubinie, administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug
Miejskich Spotka zo. o., ul. Slaska 36, 66-620 Gubin stwierdza przydatno$¢ wody do
spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych w dniach 5 kwietnia 2022 r. i 12 kwietnia 2022 1. z
wodociagu publicznego miejskiego Gubin, wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada
wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Otrzymuje:
1. Przedsiebiorstwo Ustug Miejskich

Spétka z o. o.

ul. Slaska 36

66-620 Gubin » 4,004
2.a/a o ”

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
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Powiatowa Stacja Sanitarno-

Sekcja Badan Srodowiskowych

z dnia 15.04.2022

ANazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kroénie Odrzanskim

Aldentyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probek na 2022 r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LBS-N.9051.2.34.2022

Informacje dotyczace pobierania probek

AData pobrania probki: 12.04.2022

“Numer protokotu pobrania: HK/42/22

Aldentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Kro$nie Odrzanskim - K. Lutycz, A. Alejun

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Aprzedmiot badania: probka wody do spozycia
Préobki wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

12.04.2022

Data wykonania badania

12.04.2022-15.04.2022

Wyniki/ rezultaty badan

Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki
OL - 468 Warto$é
AMiejs'ce pobrania SUW - Komoréw parametryczna !
probki:
Megtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09
¢ zakres: (0,10-50) NTU NTU 0,14 +0,04 Zalecany zakres
GO =0,10NTU wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 <2
+ Apl: 2015-06 metoda C 2
zakres: (2-40) mg/l Pt mg /I Pt (72 +1) —
GO;ZI'ng/lPt 7,8 pH
Liczba progowa smaku P!z/l_aBg‘;O:g%ggnie 2
z dnia 04.08.2005r. 3) .
(TFN) zakres: (1-4) =1
GO=1
Liczba progowa zapachu | PB/LBS-06 wydanie 2
(TON) z dnia 04.08.2005r. <19 —
zakres: (1-4)
Go=1
pH PN-EN ISO 10523:2012 7.6 +0,1
zakres: (4,0-10,0) pH PH (T pomiaru: 21,3°C) 6,5-9,5
Przewodno$¢ elektryczna | PN-EN 27888: 1999 35242
wlasciwa zakres: (140-2500) pS/cm uS/cm (T pomiaru: 21,7°C) 2500

Wyniki/ rezultaty badan odnosza si¢ do otrzymanej prébki

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywa¢ na waznos¢ wynikow

1)Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

2 Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/1.

3 Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

4) Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Liczba za znakiem ,,+” oznacza niepewno$é rozszerzong przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
Liczba za znakiem “<” oznacza dolng granice zakresu pomiarowego. ’

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomoca urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
AS QU A L3Tedy ) :
data i pod'p/is
Otrzymuja:
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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4 Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Krosnie Odrzanskim

3 Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probekina 2022 r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP-MWIL9051.3.36.2022 |

Informacje dotyczgce pobierania probek

A Data pobrania prébek: 05.04.2022

4 Numer protokolu pobrania: HK/35/22

b{g/ l{/l,{}%\y{{(‘g’.‘_.,.\ ., |

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Data dostarczenia do badania

Data wykonania badania

4 [dentyfikacja probkobiorcy: przedstawiciele Pafstwowego Powmto“cw -

Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim — K. Lutycz, A. Alejui,
4 Przedmiot badania: prébki wody do spozycia

Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin
Stan prébek: prawidlowy
05.04.2022
05.04.2022 —- 07.04.2022

Wyniki badan A
Nr prébki
ametr F Y CZE J
Par Metoda badawcza Jednostka OL- 432 OL- 433 e,
* Miejsce pobrania 750 L.O. parametryczna' |
probki: ul. Raclawicka ul. Piastowska -
Gubin Gubin
Liczba bakterii grupy coli SR 1S
e ¢ PN-EN ISO 9308-1:2014-12 TR
Metodfafiliraci PN-EN ISO 9308-12014-12/ | jik/iooml | Obecne W liczbie 0 0
membranowej A1:2017-04 mniejszej miz 3
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
o4 f(‘)‘\‘\“ej“ PN-EN IS0 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 0 0
A1:2017-04
Liczba enterokokdw ' 1
katowych SR IR T 865 BAA ik r
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml 0 0 0 |
membranowej '
* dane pozyskane od Klienta, w tym mogace wplywad na waznosé wynikaw =
iZgoduie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dais 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 201 7r.. poz. 2294,
Wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanych probek.
Osoba autoryzujgca sprawozdanie z badan: Zatw ‘Crﬂf’”kqo\'\‘h! GEKCJ
&KRQB‘W &Q 11 PARNAY SLOGH
widk

dmm’?&ﬁ Emgz«,ﬁm 9

5 gyt Fosp mws bre Sl
g iz, E;;;;«.;mz Sovha

Otmymu;q
1. PSSE w Krosnic Odrzanskim (1 egzcmp]arz)
2. aa

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji wciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznic do badanych obicktow,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nic moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora
Oddziat Laboratoryjny
Sekcja Badan Srodowiskowych

tel. /68/ 414 80 22
fax: /68/351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

'4/?/_—‘-\\\\: % SPRAWOZDANIE Z BADAN P L

s Vd @ BADANIA NR OL-LBS-432/2022 s

Zrmmn \ ) : strona / stron:

AB 622 z dnia 11.04.2022 11
“Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Krosnie Odrzafiskim Asm o/
“Identyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek na2022 r. T1#S7401]
Sygnatura wewngetrzna zlecenia/ umowy LBS-N.9051.2.31.2022 I , [
“Data pobrania probki: 05.04.2022 LK | o alid

Informacje dotyczace pobierania probek

“Numer protokotu pobrania: HK/35/22

1

“Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Krosnie Odrzanskim - K. Lutycz, A. Alejun

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

“Przedmiot badania: probka wody do spozycia
Prébki wody z wodociggu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

05.04.2022

Data wykonania badania

05.04.2022-11.04.2022

Zalaczniki Zalacznik nr 1 [ Stron 1/1
Wyniki/ rezultaty badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr probki
OL -432 Wartosé
AMiejsce pobrania . . parametryczna V
< Z8S0 ul. Ractawicka Gubin
prébki:
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09
. zakres: (0,10-50) NTU NTU 0,23 + 0,06 ZilCliEny zaknes
GO =0,10NTU wartosdci do 1,0
Barwa PN-EN [SO 7887: 2012 1
+ Apl: 2015-06 metoda C / 4= 2)
zakres: (2-40) mg/l Pt mg /1 Pt 7.8 pH -
GO =2mg/l Pt
Liczba progowa zapachu | PB/LBS-06 wydanie 2
(TON) z dnia 04.08.2005r. <1® .
zakres: (1-4)
GO=1
pH PN-EN ISO 10523:2012 74201 -
zakres: (4-10) pH pH (T pomiaru: 20,9°C) 6.5-9,5
Przewodnos¢ elektryczna | PN-EN 27888: 1999 326 + 2
wlasciwa zakres: (140-2500) uS/cm uS/em (T pomiaru: 21,1°C) 2500

Wyniki/ rezultaty badan odnoszg si¢ do otrzymanej probki

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw

! )Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

2 Pozgdana wartosé tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pl

3 Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Liczba za znakiem ,,3” oznacza niepewnosé rozszerzon. poziomie ufnosci ok. 95%
Liczba za znakiem "<” oznacza dolng granicg zakresu pomiarowego.
8

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocy urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

DA A U Gy

o
R NI

Otrzymuja:

1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

i wspolezynniku rozszerzenia k=2, oszacowana bez procesu pobierania prébek.

Zatwierdzit

data i podpis

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wytacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Dziat Laboratoryjny SPRAWOZDANIE Z BADAN PO-7.8-01/F5
Oddziat Badan =
Srodowiskowych Data wydania: 16.12.2021r.
Nr: DL.OBS.9051.00496.2022 Data: 2022-04-14
Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgicznaw Kroénie Odrzanskim PR 14 /{ Qg’f{y//@ 7 —
Adres klienta ul. Nadodrzarnska 24 66-600 Krosno Odrzariskie ( | /)
Identyfika'cja kod proébki/probek 00487.2022 M //V S el ,
probiliprabex obiekt badania Woda / |
adres pobrania Wodociag publiczny (P)
probki/prébek Gubin ul. Piastowska 26 66 620
punkt pobrania Liceum Ogolnoksztatcace, ul. Piastowska 26, Gubin
probki/probek
Opis, stan probki/prébek przyjetych do badan prawidtowy
Cel badania celem wykorzystania wynikdw w obszarze regulowanym prawnie : i
Probki Kaja Lutycz Powiatowa Stacja | Nr protokotu Nr zlecenia/umowy:
pobral/dostarczyi: Sanitarno - Epidemiolgicznaw | pobrania/przekazania:
Kroénie Odrzariskim HK/35/22 i
Data pobrania/dostarczenia 2022.04.05 /2022.04.06 13:30 "'
Metoda pobrania probki PN-ISO 5667 - 5:2017-10; PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-EN 1SO 5667 |
- 1:2008; o m mE st
Data rozpoczecia/zakonczenia badania 2022-04-06 / 2022-04-14

| Wynik" badan

~wraz

niepewnoscig 1
1 > Pestycydéw PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.0;;(;9 . ug/l . <0,020 <0,500
2 > THM PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l <2,00 =100.00 -
3 |2 Trichloroetenu i Tetrachloroetenu | PN-EN ISO 15680: 2008 ' ug/l © <0,50 <10,00- -
4 > WWA PB-OAIl-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0025 <0,1 0 o
5 1,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l <0.50 <300 ’
6 Aldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,008 <0.030 . -
7 Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,20 <1,0
8 Benzo(a)piren PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,0025 50,0.:‘;
9 Benzo(b)fluoranten PB-OAIl-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,0025 Bt : l
10 | Benzo(g,h,i)perylen PB-OAIl-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0025
11 | Benzo(k)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0025 e :
12 | Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 ug/l <10 <100 i

WSSE Gorzéw Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00496.2022 Stfor



13 | Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,00 2 _

14 | Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 pg/! <1,00 8" A

15 |Dieldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. o/t <0,012 <0,030 f‘

16 |[Endryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. Ha/l <0,016 <0 “(-‘-

17 | Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,020 sO]ﬁO’O’ [

18 | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/l <0,10 <1,50

10304-1:2009/AC:2012

19 | Heptachlor PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/ <0,008 <0,030

20 | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/ <0,008 <0,036

21 | Indeno(1,2,3-c,d) piren PB-OAI-21 wydanie 6 z dnia 12.06.2019r. ugh <0,0025 .

22 |lzodryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

23 |pp'-DDD PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. o/t <0,0120 <0,10C0

24 |pp-DDE PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugh <0,008 <0,100 :

25 |pp-DDT ° PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugh <0,0160 <0,100C ‘

26 |pp-DMDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pg/ <0,02 ‘SO,_L '_ )

27 | Szesciochlorobenzen PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pg/l <0,0040 <0,1000

28 | Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680.2008 ug/l <0,50 - ‘{

29 | Tribromometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <2,0 -

30 | Trichloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 ug/t <0,50 - ) -‘_,‘

31| Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 mg/ <0,0020 50,0300

32 |a-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000 )

33 |B-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

34 |y-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,100C

“* Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) )

Wartoéé podana przy znaku <" 0znacza, e wynik mieci sig ponizej zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W wierszu, w nawiasie podano niepewnos$é rozszerzong dia punktu, ktory jest doinz,

%r?fcm zakr:ksu raetrﬁg);':vsj;adah nizej i 7ej zakresu akredytacji podana w kolumnie wi jest inf i iomi i ;

przypadku rezul ponizej i powyze| ytacji podana w kolumnie arto$¢ jest informacjg o poziomie zawartoéci mezurandu.

Wiersz 1 (0,02£37,3%)

Wiersz 2 W miarg mozliwoéci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjg powinno dazyé sie do osiagniecia nizszej warosch ',
Warloé oznacza sume stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, tribromometan (bromoform).( 201+93%) :

Wiersz 3 (050:7,4%)

Wiersz 4 Wartoéé oznacza sume stezen zwiazkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1 ,2,3-cd)piren.( 0,0025 27,3 %)

Wiersz 5 (0,50+5,0%) '

Wiersz 6 (0,008 + 48,6 %) =

Wiersz 7 (0207,1%)

Wiersz 8 (0,0025+38,3%)

Wiersz 9 (0,0025 £20,0%)

Wiersz 10 (0,0025 £ 46,5%)

Wiersz 11 (0,0025 £ 16,1 %)

Wiersz 12 (1,0£102%)

Wiersz 13 Yﬁg%ugﬁc:ezc;e;palnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

Wiersz 14 (1,0£83%)

Wiersz 15 (0012£234%)

Wiersz 16 (0,016 +27,0%)

Wiersz 17 (0,02+459%)

Wiersz 18 (0,1£109%)

Wiersz 19 (0,008 + 39,4 %)

Wiersz 20 (0,008 £41,4%)

Wiersz 21 (0,0025 £ 26,7 %)

Wiersz 22 (0,008 + 47,8 %)

Wiersz 23 (0,012+40,2%)

WSSE Gorzow Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00496.2022 Suona sz
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mmi \ ) : strona / stron:
AB 622 z dnia 29.04.2022 15
“Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim .. ot R
Aldentyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania prébek na 2022r. i
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy LBS-N.9051.2.31.2022 daie L VU EARTTIGNLD |
Data pobrania probki: 05.04.2022 pvistny
ANumer protokotu pobrania: HK/35/22 NI

lnforasje-cotyezee pobisiama probek Aldentyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Sfacji Sanitarno

- Epidemiologicznej w Krosnie Odrzanskim - K. Lutycz, A. Alejun
“Przedmiot badania: probki wody do spozycia

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania Prébki wody z wodociaggu publicznego miejskiego Gubin
Stan probki: prawidlowy

Data dostarczenia do badania 05.04.2022

Data wykonania badania 05.04.2022-29.04.2022

,»Niniejsze sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji oraz badan nieakredytowanych.
Wyniki spoza zakresu akredytacji zostaly oznaczone ,,*”.

Wyniki/ rezultaty badan
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr prébki Warto$é
OL-433 parametryczna!)
“Miejsce pobrania prébki: L.O. ul. Piastowska Gubin
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU B i Zalecany zakres
zakres: (0,10-50) NTU 0,53 0,05 i ;
GO = 0,10NTU wartosci do 1,0
Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 mg /1 Pt
+ Apl: 2015-06 metoda C 2%1 il
zakres: (2-40) mg/l Pt 7.8 pH
GO =2 mg/ Pt .
Liczba progowa smaku (TFN) | PB/LBS-06 wydanie 2
z dnia 04.08.2005r. <13 -
zakres: (14)
Go=1_
Liczba progowa zapachu (TON) | PB/LBS-06 wydanie 2
z dnia 04.08.2005r. <19 o
zakres: (1-4)
: GO=1
H PN-EN ISO 10523:2012 +
p zakres: (4,0-10,0) pH Tt U1 6,5-9,5

(T pomiaru 21,4°C)

Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888: 1999 uS/cm 3254+2 2500
wladciwa zakres: (140-2500) uS/cm (T pomiaru 22,1“C)

Stezenie jonu amonowego PB/LBS-25 wydanie 1 z dnia mg/l )
31.07.2020 <0,10 0.5
zakres: (0,10 - 1,0) mg/l (0,10 £ 0,03) )
GO = 0,10 mg/l :

St¢Zenie azotynow PN-EN 26777:1999 mg/l <0,016
Zakres: (0,016-0,65)mg/l

s (0,016 % 0,003) 0,50

Stezenie azotandéw w PN-8_2/C-04576-08 1 <0,90 50
e i o (090 031)

Utlenialno$¢ z KMnOs (indeks | PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O2 <0,5 5,0

nadmanganianowy) ™ (0,5  0,06)

Stezenie chlorké PN-EN ISO 10304-1:2009 /1
geenie CIorkow zakres: (5,0-250) mg/l me 10,6 £0.7 250
GO =50 mg/l

Stezenie siarczandéw PN-EN ISO 10304-1:2009 me/l
i ! zakres: (5,0-250) mg/l & 584+29 250
GO =50 mgi

Stezenie cyjankéw ogélnych PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia pg/l
30.12.2014r. na podstawie testu <5 =
Nanocolor 1-30 (5.0 1.4) 50
zakres: (5-100) pg/l > sY)
GO =50 ug/

Stezenie zelaza PN-ISO 6332:2001 g/l
+ Apl:2016-06 5742 200
| zakres (0,020-2) mg/
GO =0,02 mg/

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Stezenie boru PB/LBS-24 wydanie 3 mg/l
z dnia 20.12.2019r., na podstawie <0,10 10
testu HACH LANGE LCK 307 s
sares: (0,10.2,5) mgf (0,10 £0,03)
GO =0,10 mg/l

Sumaryczna zawarto$¢ wapnia | PN-ISO 6059:1999 mg/l

i magnezu (twardo$¢ ogdlna) zakres: (5-500) mg/ HBES B0-800

St¢zenie magnezu (z obliczen) PN-C-04554-4:1999 mg/1 3,74+ 0,35 7-125

Stgzenie manganu PN-EN ISO 15586:2005 ng/l

zakres: (2,5-20,0)umg/1 5,7 & 0,9 50
GO =0,77 pg/l
St¢zeniu sodu PN-ISO 9964-3:1994 /1
¢ zakres: (0,40-300) mg/l me 8,14 £ 0,42 200
GO =0,07 mg/l
Stezenie miedzi PN-ISO 8288: 2002 7
G zakres: (0,050-6,0) mg/t we 0,073 +£0,013 2,0
GO =0,04 mg/l
Stezenie otowiu PN —EN ISO 15586: 2005 pg/l
zakres: (5,0-30,0) pg/l <5,0* 10
GO=1,0 mg/l
St¢zenie kad PN-EN ISO 15586:2005 /1
YRR EEe zakres: (0,5-10,0) pg/l HE <0,5* >
GO =021 pg/
Stgzenie nikl PN-EN ISO 15586:2005 /1
geme it zakres: (5,0-25,0) pg/l HE <5,0* 20
GO =090 ug/l
Stezenie glin PN-EN ISO 12020:2002 /1 )
geetis g zakres: (10,0-300,0) pg/l He < 10,0* 20
GO =83 ug/l
Stezenie ch PN- EN 1233: 2000
gzemie chromu zakres: (1,0-60,0) ug/l ug/l 1,0+£0,3 50
GO =0,77 pg/l
Stezenie rtgei ; PN-EN ISO 12846: 2012 +Apl: ug/l
2016-07 <025+ 1
zakres: (0,25-1,50) pg/l ¥
GO =0,17 ug/l
Stezeni 1 PN-ISO 9965: 2001 il
il B zakres: (1,0-10) pg/l HE <1,0* 10
GO = 0,54 pg/l
Stezeni W | PN-EN ISO 11969: 1999 N
R G zakres: (1,0-10) pg/l HE <1,0* { 10
GO =041 peit |
Stezenie antymonu PB/LAI-07 wydanie 1 z dnia ug /1 [
14.12.2018 . —— ‘ .
zakres: (1,0-10) pg/ 1,0 1 5
GO =0,50 pg/l }

Wyniki/ rezultaty badan odnosz3 si¢ do otrzymanej probki

Adane pozyskane od klienta, w tym mogace wptywac na waznos¢ wynikow

1)Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

2) Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pvl.

3 Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

4 Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

Liczba za znakiem ,+” oznacza niepewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ak. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, oszacowanj bez procesu pobierania probek.
Liczba za znakiem “<” oznacza dolng granic¢ zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korektg za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.

W - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie norm wycofanych.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan: Zatwierdzit
Starszy Asystent
IS5.C e fOSES

29 CU. Qo) Lo'oss

(¢
2B .OY 2L ﬂ"bﬁbﬂ%@u” MR g Hasst
Otrzymuja:
1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)
2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze byé powielane inaczej. jak tylko w catosci.
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Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

e 3 SPRAWOZDANIE Z BADAN Tlotie g oy~
Zgl NN 2l NR OL-LMiP-468-471/2022 o strom
Al z dnia 15.04.2022 .
AB 622
“Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kro$nie Odrzanskim
4 Identyfikacja zlecenia / umowy klienta | Harmonogram pobierania probek na 2022 r. Apn
Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy | LMiP-MWI1.9051.3.39.2022 o f/f A7} /\])le) 3,
A Data pobrania prébek: 12.04.2022 ‘ /

% Numer protokotu pobrania: HK/42/22  [{)/ [ £ et A

A 1dentyfikacja probkobiorcow: przedstawiciele Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kro$nie Odrzanskim — K. Lutycz, A. Alejun

A Przedmiot badania: probki wody do spozycia
Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan probek: prawidlowy

12.04.2022

12.04.2022 — 15.04.2022

Informacje dotyczace pobierania probek

Opis, stan i identyfikacja obiektu badania

Data dostarczenia do badania
Data wykonania badania

Wyniki badan
Nr probki
P
arametr Metoda badawcza Jednostka OL - 468 OL - 469 —_
4 Miejsce pobrania SUW - Z80 ; parametryczna'
Abhki: > . ul. Raclawicka
probki: Komorow Gt
Ogoblna liczba B
mikroorganizméw w 22°C . . L 9 : =
Metoda plytkowa PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1 ml Nie wykryto (8-10) meprazxr::;i;g\s} ch
(posiew wglebny)
Iﬁgfg’gabgmrc‘;i grupy coli | by BN 1SO 9308-1:2014-12
B — PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 0 0
) A1:2017-04
aszga%ﬁfr‘;c’?fh'a soli PN-EN SO 9308-1:2014-12 :
membranowe'J PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 | 0 0
! A1:2017-04
Liczba enterokokéw
katowych ) . ‘ -
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml 0 0 ‘ 0
membranowej |

* dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywaé na waznosé wynikow

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Dla metod ilosciowych: podana niepewnos¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z ISO 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspolezynnik
rozszerzenia k=2, ktéry zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Wartos¢ zlozonej niepewnosci standardowej przyjeto jako wartosc rowna odchyleniu standardowemu
odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Niepewnos¢ dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania probki i etapu poanalitycznego..

Wyniki badan odnosza si¢ do otrzymanych probek.

Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna

ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Géra
Oddziat Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.0229
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BADANIA

SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LMiP-468-471/2022

[l0$¢ egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr |
strona / stron:

—_— z dnia 15.04.2022 "
AB 622
Wyniki badan
Nr prébki
b
Parametr Metoda badawcza Jednostka oL -470 OL - 471 I
* Miejsce pobrania PUM Stokrotka, parametryczna'
prébki: ul. Slaska 36 ul. Kujawska 9
Ogoélna liczba .

: Ll . o s
mikroorganizméw w22°C | b\ b 150 6222:2004 itk/ 1 ml ) Obecne w liczbic | oo ovidtowych
Metoda plytkowa (4-6) mniejszej niz 3 o

(posiew wglebny)

ﬁctzb;abgﬁtr‘:c'.‘i grupy coli | b\ BN 1SO 9308-1:2014-12

4 < °bmmwe.-‘ PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 0 0
i ! A1:2017-04

ﬁgfbgabgﬁ?ggfh‘a qell PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Ob nowe) PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 mi 0 0 0

PIRREEn el A1:2017-04

Liczba enterokokow
katowych ) =
Metoda filiracii PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 mi 0 0 0
membranowej

S dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywac¢ na waznos¢ wynikow
1Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. 2 2017r, poz. 2294.
Dla metod ilosciowych: podana niepewnos¢ rozszerzona zostala oszacowana zgodnie z 1O 19036 i jest oparta na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspéiczynnik
rozszerzenia k=2, ktéry zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%. Wartos¢ ztozonej niepewnosci standardowej przyjeto jako wartos¢ rowng odchyleniu standardowemu

odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjne;j. Niepewnosé dotyczy tylko etapu badania, bez pobierania probki i etapu poanalitycznego.

Wyniki badan odnoszg si¢ do otrzymanych probek.

Osoba autoryzujaca sprawozdanie z badan:

Otrzymuja :

1. PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

eee .,;.,;.;T '-\"""’f’??!ﬁ i

data i podpis

Zagwierdzily A,sl,v

S/ POL L
. 1027,

DIENT
VA

il
oy
v

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznie do badanych obiektow.

Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w cato$ci.




