Formularz | POL-07/F-02 [ Wydanie nr VII [ Data wydania 18.12.2021 | Strona [/1 ]

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

S ekosystermy-j1

BADANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN

ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Migjskich Sp. z 0.0. w Gubinie. ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zespot Szkot Ogolnoksztategeych, ul Piastowska 26, kuchnia, analiza |
wody z sieci,

Obiekt badan: woda z sieci,
Data pobierania probek: 17.05.2022 Nr protokotu pobierania: 421/2022
Data przyjecia probek do badan: 17.05.2022 Data zakoficzenia badan: 21.05.2022
Stan probki: bez zastrzezen [los¢ stron sprawozdania: !
Numer sprawozdania: 001/2022-15 Kolejny numer strony: |
Data wydania sprawozdania z badan: 23.05.2022 llos¢ zalacznikow: 1

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Prabka

nr 1071/2022

*S 1 pH, (stezenie jondw wodoru) - PN EN ISO 10523:2012 7.6
S | Barwa, mg /l Pt PN-EN ISO 7887:2012 <3
S | Metnos¢, NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.5
*S | Przewodnosc el.wl. w 25°C. uS/ecm PN-EN 27888:1999 319
S PB - 11 Wydanie Il

Liczba progowa zapachu,' < z dnia 05.01.2015 1

Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021

S PB—11 Wydanic Il

Liczba progowa smaku, ! . zdnia 05.01.2015 !

Aneks nr | z dnia 12.04.2021
PN-EN 1SO 6222:2004

0 * | Ogélna liczba drobnoustrojow

w 22°C. Metoda plytkowa Jtk/1 ml <l
. Zat. nr 1

(posiew wglebny)

O * | Liczba bakterii z grupy coli. k100 mi | PN-ENISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 Zat. nr |

0 * | Liczba Escherichia coli itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowe;j 1 LL 12+A1:2017-04 Zal. nr |

07 | Liczba enterokokow katowych itk/100 m| PN-EN ISO 7899-2:2004 0

Metoda filtracji membranowe; Zal. nr 1

+5 Probke wody pobrano zgodnie z PN-ISO 3667-5-2017-10 oraz PN EN-ISO 19458:2007

Prébke pobral Kacper Stawik pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Géra.

Pomiaru przewodnosci elektrycznej wilaschvej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wphnvu temperatury.
Temperatura pomiaru przy badaniu PH i przewodnosci elekiryeznej wiasciwey wynosila 20,2°C

'Liczba progowa zapachu, smaka - akcepiowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

Znak <" oznacza, ze wynik znajduje si¢ ponizej podanej wartosci, kidra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawezej.

¥ badanie/pobieranie probek akredytowane, zawarie w Zakresie akredytacji laboratorium badewezego nr AB 1254 wydanym przez
Polskie Centrum Akredviacyi

S -badania zostaty wykonane metodami zan vierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M/293/NS-HK. 160/2022 = dnia 02.05.2022)

0 * badanie akredytowane u podwykonawey, nr akredytacyi podwykonawey AB 1334 (badania zostaty wykonane metodami zabvierdzonymi
w decyzfi nr PPIS.HK.9022.24.63.2021 45)- zalgeznik nr 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie = badar
Kierownik ds. Jakosci Laboratorium
mgr inz. Arleta Filipiak
KOSYSTEMY 4T =ahoratoriun
Koniec sprawozdania i Kozuchows! ' '

Wyniki badar odnoszg sie wylgeznie do badanych obiektcw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko v calosei
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| Formularz [ POL-07/F-02 | Wydanie nr VIl [ Data wydania 18.12.2021 | Strona 1/] ]

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

S ekosystemy-;1

EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora

BADANIA

AB 1254 . -
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: PUM ul. Slaska 36, 66-620 Gubin, analiza wody z sieci,

Obiekt badan: woda z sieci,

Data pobierania probek: 17.05.2022 Nr protokotu pobierania: 42172022
Data przyjecia probek do badan: 17.05.2022 Data zakonczenia badan: 21.05.2022
Stan probki: bez zastrzezen [los¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 001/2022-18 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 23.05.2022 Hos¢ zatacznikow: |

Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka

nr 1074/2022

*S | pH. (st¢zenie jonéw wodoru) - PN EN ISO 10523:2012 7:5
S | Barwa, mg /] Pt PN-EN ISO 7887:2012 <3
$ Mgtnosé, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.4
*S | Przewodnosé el.wl. w 25°C, uS/cm PN-EN 27888:1999 330
S PB - 11 Wydanie II

Liczba progowa zapachu,' - z dnia 05.01.2015 |

Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021

S PB - 11 Wydanie Il

Liczba progowa smaku, ' - z dnia 05.01.2015 1

Aneks nr | z dnia 12.04.2021

o * | Ogolna liczba drobnoustrojow ;

w 22"C. Metoda plytkowa Jtk/T ml PN'EN,/IEI()”(?]?'Z'ZOM <l

(posiew welebny) o
0 * | Liczba bakterii z grupy coli. tk/100ml | PN-ENISO 9308-1:2014- 0

Metoda filtracji membranowej J 12+A1:2017-04 Zal. nr 1
0 * | Liczba Escherichia coli itk/100 mi PN-EN ISO 9308-1:2014- 0

Metoda filtracji membranowe;j J 12+A1:2017-04 Zal. nr 1
0 * | Liczba enterokokow kalowych /100 m PN-EN I1SO 7899-2:2004 0

Metoda filtracji membranowej d Zal nrl
*S Probk¢ wody pobrano zgodnie z PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz PN EN-1S0 19458:2007

Prébke pobral Kacper Stawik pracownik Laboratorium E kosystemy JT Zielona Géra.

Pomiaru przewodnosci elekiryezney wlasciwej dokonano z uzyciem konduktometru posiadajgcego kompensacje wphwu temperatury.,
Temperatura pomiaru przy badaniu pH i przewodnosci elektrycznej wlasciwey swynosita 20,1°C

'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryinego zespolu oceniajgcego.

Znak ,. <" oznacza, Ze wynik znajduje si¢ ponizej podanej wartosci, kiéra stanowi granicg oznaczalnosci zastosowanej metody badawczej,

*  badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w ., Zakresie akredytacyi laboratorium badawczego nr AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacji

S -badania zostaty wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzja nr M/293/NS-HK-160/2022 = dnia 02.05.2022)

a * badanie akredytowane u podwykonawey. nr akredytacyi podwykonawey AB 1334 (badania zostaty wykonane metodami atwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.63.2021 AS)- zalgeznik nr 1.

Osoba autoryzujgca sprawozdanie = badan
Kierownik ds. Jakosci Laboratorium
mgrinz. Arleta Filipiak

Koniec sprawozdania

Wyniki badari odnoszq sie wylgeznie do badanych obiektéw.
Bez pisemneyj zgody Laboratorium firmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tvlko w calosci.
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[Formularz
PCA

[ POL-07/F-02 [ Wydanie nr VII [ Data wydania 18.12.2021 | Strona 1/] N

Poiskie Centrum

ekosystermy—/1
gARANIA EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
AB 1254 LABORATORIUM ul. Kozuchowska 10 e, 65-364 Zielona Gora
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl
SPRAWOZDANIE Z BADAN
ZLECENIODAWCA : Przedsigbiorstwo Uslug Migjskich Sp. z 0.0. w Gubinie, ul. Slaska 36
66-620 Gubin
Temat: Gubin, Zespot Szkol Zawodowych i Licealnych ul. Ractawicka 1. toaleta
damska, analiza wody z sieci,
Obiekt badan: woda z sieci.
Data pobierania probek: 17.05.2022 Nr protokolu pobierania: 421/2022
Data przyjecia probek do badan: 17.05.2022 Data zakoniczenia badan: 21.05.2022
Stan probki: bez zastrzezen Tlos¢ stron sprawozdania: 1
Numer sprawozdania: 001/2022-13 Kolejny numer strony: 1
Data wydania sprawozdania z badan: 23.05.2022 los¢ zalgcznikdw: |
Wskazniki Jednostki Metody badawcze Probka
nr 1069/2022
*S | pH, (stezenie jonaw wodoru) - PN EN IS0 10523:2012 1,5
S | Barwa, mg /1 Pt PN-EN ISO 7887:2012 <5
S Metnose, NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.5
*S | Przewodnosé el.wl, w 25°C. uS/em PN-EN 27888:1999 324
S PB - 11 Wydanie Il
Liczba progowa zapachu.' - z dnia 05.01.2015 I
Aneks nr 1 z dnia 12.04.2021
S PB - 11 Wydanie Il
Liczba progowa smaku, ' - zdnia 05.01.2015 1
Aneks i 1 z dnia 12.04.2021
a* [ Ogdlna liczba drobnoustrojow '
w 22°C. Metoda plytkowa jtk/T ml PN'ENZIS;DniZIZZQOM <1
(posiew weglebny) '
0 * | Liczba bakterii z grupy coli. itk/100m1 | PN-ENISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej | 12+A1:2017-04 Zal. nr |
0 * | Liczba Escherichia coli itk/100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014- 0
Metoda filtracji membranowej A o 12+A1:2017-04 Zat. nr 1
0 * | Liczba enterokokéw katowych 1k/100 ml PN-EN ISO 7899-2:2004 0
Metoda filtracji membranowe;j ! : Zal. nr |
*S Probke wody pobrano zgodnie z PN-1SO 5667-5-2017-10 oraz PN EN-1SO 19458:2007

Probke pobral Kacper Stawik pracownik Laboratorium Ekosystemy JT Zielona Gora,

Pomiaru przewodnosei elekiryczne) wlasciwej dokonano = uzyciem konduktometru posiadajgeego kompensacje wphnvu femperatury.
Temperatura pomiary przy badaniu pH i przewodnosci elektrycznej wlasciwej wynosila 20.8°C

'Liczba progowa zapachu, smaku - akceptowalny dla laboratoryinego zespolu oceniajgeego.

Znak ., <" oznacza, e wynik znajduje si¢ ponizej podanej wartosci, ktra stanowi granicg oznaczalnoscei zastosowanej metody badawczej.

* badanie/pobieranie prébek akredytowane, zawarte w |, Zakresie akredytacji laboratorium badaweze go n¥ AB 1254" wydanym przez
Polskie Centrum Akredytacyi

S -badania zostaly wykonane metodami zatwierdzonymi przez PPIS Zielona Géra (decyzia nr M/293/NS-HK-160/2022 = dnia 02, 05.2022)

0 * badanie akredytowane u podwykonawey, nr akredytacyi podwykonawey AB 1334 (badania zostaly wykonane metodami zarwierdzonymi
w decyzji nr PPIS.HK.9022.24.63. 2021.45)- zalgcznik nr 1.

Osoba autoryzujgea sprawozdanie = badar
Kierownik ds. Jakosci Laboratorium
mgr inz. Arleta Filipiak

Koniec sprawozdania KOSYSTEMY-FiLaboratorium
i.Kozuchowska0e’65-364 Zigtona Gora
P 9730571464, REGON 380305237

Wyniki badan odnoszq sie wylgeznie do badanych obiektéw.
Bez pisemnej zgody Laboratorium Sirmy Ekosystemy — JT sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
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