POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROSNIE ODRZ.

66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzanska 24

tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/

e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE ODRZ.

HK.W.9020.2.2023 Krosno Odrzanskie, dnia 16 lutego 2023 r.

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 113, § 20 ust. 3 pkt 3141 § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z p6zn. zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kro$nie Odrzafiskim po zapoznaniu sie ze sprawozdaniami z badaf nr OL-LBS-
128/129/2023 i nr OL-LMiP-128/129/2023, prébek wody pobranych w ramach monitoringu
parametrow z gr. A w dniu 7 lutego 2023 r. z wodociggu publicznego miejskiego w Gubinie,
administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Spéika z o. o., ul. Slaska 36, 66-
620 Gubin stwierdza przydatno$é¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych w dniu 7 lutego 2023 r. z wodociagu publicznego
miejskiego Gubin, wykazata, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.
1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi.

Otrzymuje:
1. Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich

Spotka z o. o.

ul. Slaska 36

66-620 Gubin
2.a/a

Do wiadomosci:

1. Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
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A Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébekina 2023 ronq- o qg

Sygnatura wewnegtrzna zlecenia/ umowy

LMiP.9051.8.14.2023

data
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Informacje dotyczace pobierania prébek

4 Data pobrania probek: 07.02.2023

WPREYNELD

4 Numer protokofu pobrania: HK/16/23

Hyrd o fer w2 gada '1\

4 Identyfikacja probkobiorcy: przedstawiciel Pafistwowego Pow/iatowego
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskim — A. Alejun

Opis i identyfikacja obiektu badania

4 Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidlowy

Data dostarczenia do badania

07.02.2023

Data wykonania badania

07.02.2023 — 10.02.2023

Wyniki badan
Parametr Nr probki
Metoda badawcza Jednostka OL-128 OL-129 Wartosé

4 Miejsce pobrania SUW - PUM parametryczna’

probki: Komorow ul aska 36,

Ogolna llczpa ) Obecne

mikroorganizmow L . . . "

w 22°C PN-EN SO 6222:2004 jti/1 ml wilicbie ’:‘e Bez nieprawidiowyc

Zmian

Metoda plytkowa (posiew mnr:g S; < wykiyto

wglebny)

Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 0 0
membranowej Al1:2017-04

Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12

Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ jtk/100 ml 0 0 0
membranowej Al1:2017-04

Liczba enterokokow

katowych . .

Metoda filtracji PN-EN [SO 7899-2: 2004 jtk/100 ml 0 0 0
membranowej
3 dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywaé na waznosé wynikéw

'Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.
Wyniki badan odnoszg si¢ do otrzymanych probek. o
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Koniec sprawozdania
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Klient ma prawo do reklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylacznic do badanych obiektéw.

Sprawozdanie z badaii bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Gorze nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
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Identyfikacija zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébek na

2023r. w ¥{roénie Gdrzafskim

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LBS-N.9051.3.13.2023

i

Informacje dotyczace pobierania prébek

“Data pobrania prébek: 07.02.2023

L
Gata Leld T T

“Numer protokotu pobrania: HK/16/23

WPEYNEZD
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“ldentyfikacja prébkobiorcy: przedstavﬁéiel Powiatowej Stacji Sanitarno
- Epidemiologicznej w Krosnie Odrzafiskim — A. Alejun

Opis i identyfikacja obiektu badania

“Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Probki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidiowe

Data dostarczenia do badania

07.02.2023

Data wvkonania badania

07.02.2023-10.02.2023

Wyniki/ rezultaty bada
Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr proébki
OL - 128 OL - 129 Wartoéé
ARAS A2 . & . n
Nl'lEjS.CE pobrania SUW — Komoréw PUM ul. Sl.qSka 36, | parametryczna
probki: B Gubin
Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016- ]
09 NTU 0,36 + 0,09 021 £0,05 Zalecany sakes
zakres: (0.10-50) NTU wartosci do |,
Barwa PN-EN 150 7887: 2012 241 I+
+ Apl: 2015-06 metoda C mg /1 Pt 77 oH 78 pH -]
zakyes: (2-40) my/1 Pt >/ P -6 P
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanie 2 5 N
z dnia 04.08.2005r. <1 <1 —
smaku (TFN) zakres: (1-4)
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanie 2
Zapachu (TON) z dnia 04.08.2005r. <1% <19 ——-
zakres: (1-4)
pH PN-EN ISO 10523:2012 7.4+0,1 7.5+0,1 _
zakres: (4.0-10.0) pH ) pH (T pomiaru: 20.5°C) (T pomiaru: 20.0°C) 6’5 9’5
Przewodnos¢ PN-EN 27888: 1999 g/ 354472 31242 2500
elektryczna wlasciwa | zakres: (140-2500) pS/em uorem (T pomiaru: 20.4C) (T pomiaru: 20,1°C)

Wyniki/ rezultaty badan odnoszg si¢ do otrzymanych probek

Adane pozyskane od klienta, w tym moggce wplywaé na waznosé wynikow

!'Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. 22017 poz. 2294

M Pozadana wartosé tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg Pt/I.

¥ Smak/Liczba progowa smakuw/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

# Zapach/Liczba progowa zapachw/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

Liczba za znakiem _+” oznacza niepewnosé rozszerzong p
Liczba za znakiem <" oznacza dolng granice zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodnosci elektrycznej uwzglednia korekte za pomocy urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury.

Osoba autory zujaca sprawozdanie z badan:

00295 Tesiontie

Otrzymuja:

1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2.ala

CoTee
whliniodd

0.0

Koniec sprawozdania

229 -

data i podpis

oziomie ufnosci ok. 95% i wspdlezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.
p Zyi p

Klient ma prawo do ;cklamacji w ciagu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza sie wylgcznie do badanych obicktow.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitamo- Epidemiologicznej
w Zielonej Gérze nie moze by¢ powiclane inaczej, jak tylko w calosci.



