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Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarmo - Epidemiolgiczna w Kroénie Odriansk FET 106 {-_ _i ] ’u, ?’K@I io& rh

Adres klienta ul. Nadodrzariska 24 66-600 Krosno Odrzariskie i“"'“'“m[,lk 1 7 = %]
Identyfikacja kod probki/prébek 00490.2023
probliiprebels obiekt badania Woda

adres pobrania Wodociag publiczny (P)

probki/probek Wodociag miejski Gubin 66-620

punkt pobrania
probki/prébek

ul. Miodowa dz. nr 64729 Gubin

Opis, stan prébki/probek przyjetych do badan prawidtowy
Cel badania ocena zgodnosci z wymaganiami
Prébki Alicja Alejun Powiatowa Stacja | Nr protoketu Nr zlecenia/umowy:
pobral/dostarczyt: Sanitarno - Epidemiolgicznaw | pobrania/przekazania:
Krosnie Odrzansklm HK/40/23

2023.04.04 /2023.04.05 13:00

PN-1SO 5667 -11:2017-10; PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-EN ISO 5667
- 1:2008;

2023-04-05/ 2023-04-17

Data pobrania/dostarczenia

Metoda pobrania prébki

Data rozpoczecia/zakoniczenia badania

Lp. Oznaczenie “Metoda badawcza Jm  |Wynik badan wraz | ° Najwyzsza-

; 7z dopuszczalna
niepewnoscig warto$é **;

Parametry chemiczne

1 2 Pestycydéw PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug <0,020 <0,500

2 2 THM PN-EN (SO 15680: 2008 pafl <2,00 =100,00

3 2 Trichloroetenu i Tetrachlorostenu | PN-EN 1SO 15680: 2008 ugl 0,61 10,05 <10,00

4 2 WWA PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. e/l <0,0025 <0,10

5 a-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. g/l <0,0040 <0,1000

6 B-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

7 y-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ua/l <0,0040 <0,1000

8 1,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 pgfl <0,50 <3,00

9 Aldryna PB-OAl-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugft <0,008 <0,030

10 |Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 po/ <0,20 <1,0

11 | Benzo(a)piren PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r ug/l <0,0025 <0,0100

12 | Benzo{b)fluoranten PB-OAl-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/ <0,0025 -

WSSE Gorzow Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00501.2023

Strona1z3




13 | Benzo(g,h,i)perylen PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. pg/l <0,0025 B

14 | Benzo(k)fiuoranten PB-0QAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. pofl <0,0025 -

15 | Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 pgh <1,0 <10,0

16 | Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,00 -

17 | Dibromochiorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ugfl <1,00 -

18 | Dieldryna PB-0AI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,012 <0,030

19 | Endryna PB-OAIl-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. pof <0,016 <0,100

20 | Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 poi <0,020 <0,100

21 | Fluorki PN-EN {SO 10304-1:2009; PN-EN ISO mg/! 0,14+0,02 <1,50
10304-1:2009/AC:2012

22 | Heptachlor PB-0OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. poft <0,008 <0,030

23 | Heptachlor epoxyd PB-0AI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugh <0,008 <0,030

24 | Indeno(1,2,3-c,d) piren PB-OAl-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. uaA <0,0025 -

25 |lzodryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 1 2.06.2019r. ugh <0,0080 <0,1000

26 |pp-DDD PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. Mo <0,0120 <0,1000

27 |pp-DDE PB-0AI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ugh <0,008 <0,100

28 |pp-DDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ught <0,0160 <0,1000

29 |pp'-DMDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug <0,02 <0,10

30 | Szesciochlorobenzen PB-QAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000

31 | Tetrachloroeten PN-EN ISO 15680.2008 ug/ <0,50 -

32 | Tribromometan PN-EN ISO 15680: 2008 po/t <2,0 -

33 | Trichloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 ugft 0,61 +0,05 -

34 | Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 mgh <0,0020 <0,0300

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. L. 2017, poz. 2294)

+ - niepewnosd rozszerzona prry paziomie ufnasci okolo 95% I wspdtczynniku rozszerzenia k=2,

f ....Jpon"

go akredy

Wartosé podana przy znaku .<” informuje o rezultacie badania, ktdry miesci sig ponte] dolne] grani
W przypadku probek pobranych przez laboratorium WSSE niepewnos$e ¢ i

akredytacjg)

Wiersz 1

Wiersz 2

Wiersz 4
Wiersz §
Wiersz 6
Wiersz 7
Wiersz 8
Wiersz 9
Wiersz 10
Wiersz 11
Wiersz 12
Wiersz 13
Wiersz 14
Wiersz 15
Wiersz 16

Wiersz 17
Wiersz 18
Wiersz 19
Wiersz 20
Wiersz 22
Wiersz 23
Wiersz 24

(0,02+37.3%)

W miarg mozliwoséci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjg powinno dazyé sie do osiagnigeia nizszej wartosci.

Warto&¢ oznacza sumg stezen zwiazkow: trichlorometan (chloroform), bromodichiorometan, dibromochlorometan, tribromometan {bromoform).( 2,0 £9,3% )

Y j metody wraz z niepewnoscig rozszerzona dla tej granicy.
skladowa dotyczacy pobierania probek (proces pobierania probek jest procesem posiadajacym

Warto$é oznacza sume sigZen zwiazkow: benzo(b)fiuoranten, benzo(k)iuoranien, benzo(ghijperylen, indeno(1,2,3-cd)piren. { 0,0025 + 31,3 %)

(0,004 £ 43,0%)
{0,008 24,4 %)
{0,004£328%)
{0,50£50%)
(0,008 £ 48,6 %)
(020£7,1%)
(0,0025+ 41,2%)
(0,0025 £ 24,6 % )
(0,0025 + 41,4 %)
(0,0025 +27,2%)
(1.0 +/- 11,4%)

W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.

(1.0:11,2%)
(1,0£83%)
(0,012£23,4%)
{0,016 27.0%)
(002+459%)
(0,008 139,4%)
(0,008 £ 41,4 %)
(0,0025 + 34,8 %)
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Wiersz 25 {0,008£478%)

Wiersz 26 (0,0121402%)

Wiersz 27 (0,008 +40,4%)

Wiersz 28 (0,016 48,8%)

Wiersz 29 (0,024+350%)

Wiersz 30 {0,004 £ 30,2%)

Wiersz 31 {0,50£9,6%)

Wiersz 32 {20+84%)

Wiersz 34 W punkeie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwiazkami.
(0,002£93%)

Uwagi

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badart dotyczace miejsca pabrania probki, osaby pabierajacs] probke, daty, godziny oraz metody pobrania prébki zostaly
dostarczone przez klienta i moga wplywaé na waznosé wynikéw.

Dotyczy oznaczert wykonywanych zgodnie z metoda badawczg wg PN-EN ISO 15680:2008.Probka utrwalona tiosiarczanem sodu w ilosci 100 mgh i przechowywana zgodnie z punktem
8 wiw normy.Warunki wyplukiwania | wylapywania: objetosé prébki Smi,przeplyw gazu pluczacego 60ml/min.,czas wyplukiwania 15min{w przypadiu wody na plywalniach przeplyw gazu
pluczacego 40ml/min.,czas wyplukiwania 11 min.),temp. wyplukiwania 20°C, desorpcja 250°C,czas 1min. Warunki pracy GC: kolumna DB-VRX o wymiarach:dl.20m, przekré)
0,18mm,gruboéé filmu 1um. Przeplyw helu przez kolumne 0,7 miimin. Temp. pieca:35°C-4min do 240 o 15°C/min. Warunki pracy MS: putapka jonowa z identyfikacja | potwierdzaniem
wynikéw na podstawie charakterystycznych jonéw.

Osoba/-y autoryzujgce:

Agnieszka Komeluk
asystent

Grzegorz Moczydiowski
starszy technik

Osoba Zatwierdzajaca:

mgr inz. Justyna Moczydtowska
Kierownik Oddziatu Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym werylfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby

zatwierdzajacej, ktéry jest réwnowazny z podpisem wiasnorecznym,

Otrzymuja:
1.zleceniodawca
2.ala

1.Wyniki badan odnosza sig wytacznie do migjsca i daty pobranej/przyjetej probki podanej w sprawozdaniu.

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje dostarczone przez Klienta.

3.W przypadku prébek pobranych przez Klienta niepewno$é rozszerzona wyniku nie zawiera skiadowej dotyczacej pobrania probek.
4.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie WIkp. sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

5.Klient ma prawo do reklamacii w terminie 21 dni liczac od daty stempla pocztowego lub daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

Koniec sprawozdania
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