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tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/

e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROSNIE ODRZ.

HK.W.9020.2.2023 Krosno Odrzaiskie, dnia 2 sierpnia 2023 r.

OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 113, § 20 ust. 3 pkt 31 41 § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z péin zm.), Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krosnie Odrzansklm po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan nr OL-LMiP-
894/896/2023 i OL-LBS-894,896/2023, prébek wody pobranych w ramach monitoringu
parametréw z gr. A wdniu 13 czerwca 2023 r.  zwodociagu publicznego miejskiego
w Gubinie, administrowanego przez Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Spétka z o. o., ul.
Slaska 36, 66-620 Gubin stwierdza przydatnosé wody do spozycia przez ludzi.

Analiza prébek wody pobranych w dniu 13 czerwca 2023 r. z wodociggu publicznego
miejskiego Gubin, z . punktéw czerpalnych w stacji uzdatniania wody w Komorowie oraz w
studzience przy ul. Slaskiej w Gubinie wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowmda
wymaganiom § 3 ust. 1 i 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
Jjakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Przedsigbiorstwo Uslug Miejskich
Spétkazo. o. : skl
ul. Slqska 36 ﬂf%’%/’[[ v
66-620 Gubin

2.ala

Do wiadomoéci:

1. Burmistrz Gubina
ul. Piastowska 24
66-620 Gubin
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SPRAWOZDANIE Z BADAN
NR OL-LBS-894,896/2023
z dnia 16.06.2023

. BADANIA

ANazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Kros$nie Odrzanskim

4dentyfikacja zlecenia / umowy klienta Harmonogram pobierania probek na 2023r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy LBS.9051.3.47.2023

AData pobrania probek: 13.06.2023

ANumer protokolu pobrania: HK/55/23

infornwicie dofyczace pebibraniapibtiek *dentytikacja probkobiorcy: przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno

- Epidemiologicznej w Krosnie Odrzafiskim—A. Alejun

“Przedmiot badania: prébki wody do spozycia

Opis i identyfikacja obiektu badania Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiezo Gubin

Stan probek: prawidlowe

 Data dostarczenia do badania 13.06.2023

| Data wykonania badania 13.06.2023-16.06.2023

Wyniki/ rezultaty badan

Parametr Metoda badawcza Jednostka Nr préobki
o OL -894 OL - 896 Wartosé
ANAznz . H . H
Miejsce pobrania , . studzienka parametryczna
SUW - ; , 3
probki: B SU Lomor6w ul. Slyska, Gubin B
Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016- Al vl o
09 NTU 0.19 0,05 0.29 £ 0,07 Zalecany e
_ zakres: (0,10-50) NTU - watlosci do 1.
| Barwa PN-EN ISO 7887: 2012 24 2] ]
+ Apl: 2015-06 metoda C mg /1 Pt 7.9 oH 78 oH )
zakres: (2-40) my/} Pt 7 P op
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanic 2 ] =
. z dnia 04.08.2005r. <% < {3 -
:E?aku (TFN) zakres: (1-4) B
Liczba progowa PB/LBS-06 wydanic 2
zapachu (TON) z dnia 04.08.2005r. <19 <19 L
s zakres: (1-4)
| pH PN-EN ISO 10523:2012 u 75+0.1 7501 s os
I ) zakres: (4.0-10.0) pH P (1 pomiar: 19,8°C) (T pomiaru: {8,6°C) A
| Przewodnosé PN-EN 27888: 1999 336+ 2 32312 _
1} . . ‘l/ - - ;-)
| clektrvezna whasciwa zakres: (140-2500) pS/om pS/em (T pomiaru: 19,5°C) (T pomiaru: 18,0°C) 2500

Wyniki/ rezultaty badasn odnoszq sig do otrzymanych probek

Aane pozyskane od klienta, w tym moggce wplywaé na wazmosé wynikow
"'"Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia 2 dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. 22017 poz. 2294
Pozadana wartosé tepo parametru w wodzic w keanic u konsunsenta - do 15 my P

" Smak/Liczba progowa smaku/I'FN: Akeeptowalny dla {aboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

W Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla Taboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Liczia za znakiem ,&" o0znacza nicpewnosé rozszerzong przy poziomie ulitosci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu pobierania probek.

Liczba za znakiem "<” oznacza dolng granicy zakresu pomiarowego.

Pomiar przewodnosei elekiryczncj uwzplednia korekig za pomocq vrzadzenia do kompensacii wplywa temperatury,

Osoba autorvzujaca sprawozdanie z badaii: Zatwierdzil
Starszy Asystent
Asystent JE.CC 2004 ¢ Josss
J,é 106 wd_"’: é}:?ro(‘f_v ......... ’.ﬁ 'glfrﬁdﬁl'ﬁd"g"sﬁ, .......

mgr inz. Justyna Wiair

Otrzymuja:

I. PSSE w Krosnie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacii w ciagu 21 dni od olezymania sprawozdania,

Wyniki badan odnoszg sig wylacznie do badanych obicktow.

Sprawozdanic z badan bez pisemnej zgody Powialowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczncj
w Ziclonej Giorze nic moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.
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4Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kroénie Odrzanskim w Krosnie Gdrzafclim

“Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébek na 2023 r. ANl o

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP.9051.8.50.2023

Uctid

N1
S —

o

Informacje dotyczace pobierania prébek

4 Data pobrania prébek: 13.06.2028177 .

_ WPEVITEED

& Numer protokotu pobrania: HK/55/23

S 72

® Identyfikacja prébkobiorcy: przedstawiciel Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krosnie Odrzanskie — A. Alejun

Opis i identyfikacja obiektu badania

4 Przedmiot badania: prébki wody do spozycia
Prébki wody z wodociagu publicznego miejskiego Gubin

Stan prébek: prawidtowy

Data dostarczenia do badania

13.06.2023

Data wykonania badania

13.06.2023 — 16.06.2023

® dane pozyskane od klienta, w tym mogace wplywas na waznosé wynikow

Wyniki badan
Parametr Nr probkd
2 Metoda badaweza | Jednostka OL - 894 OL - 896 Wartosé -
4 Miejsce pobrania studzienka parametryczna’
prébki: SUW-Komoréw | S1aska, Gubin
Ogdlna liczba
mikroorganizméw Obecne Obecne Bez
w22°C PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml w liczbie w liczbie nieprawidiowych
Metoda ptytkowa (posiew mniejszej niz 3 mniejszej niz 3 zmian
wglebny)
Liczba bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji PN-EN IS0 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 0 0
membranowej Al:2017-04
Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Metoda filtracji PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ | jtk/100 ml 0 0 0
membranowej Al1:2017-04
Liczba enterokokéw
katowych . .
Metoda filtracji PN-EN ISO 7899-2: 2004 jtk/100 ml 0 0 0
membranowej ‘A

!Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Wyniki badaf odnosza sig do otrzymanych prébek.

Osoba/y autoryzujace sprawozdanie z badan:

MEODSZY ASYSTENT
N8.06, A0L5 A

inz. Kamilla Kostrzewska

Zatwierdzit Boiogonply
ynimoquoyy v wﬁm
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Otrzymuja :

1. PSSE w Kro$nie Odrzanskim (1 egzemplarz)

2. ala

Koniec sprawozdania

f

Klient ma prawo do reklamacji w ciggu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badan odnosza si¢ wylgcznie do badanych obicktow.

Sprawozdanie z badan bez pisernnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologiczne;j
w Ziclonej Gorze nic moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calogci.



