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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY NR: W/4369/23 z dnia: 29.09.2023

Nazwa EKOSYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY LABORATORIUM
i adres kienta: 65-364 Zielona Gora, ul. Kozuchowska 10E
Przedmiot badania:| probka wody do spozycia przez ludzi Zlecenie: ZZ/W/903/23 probka prawidlowa
Punkt pobierania: 2664 woda z sieci Data pobierania:| 26.wrz.2023
: dostarczyt Data przyjecia
Ptk pobia zleceniodawca probki do badaﬁ:‘ 26.wrz.2023
s mzf}ggﬁ‘?: 26.wrz.2023 Prébke pobrano wg: Z1/I0L-01; Dostarczona przez klienta;
£ |
Data zakonczenia Protokot pobierania/ . ._!
badania: 29-Wrz.2023 SbatrEsaA: W/1585/23 Kod probkl.: W/4369/23
Warlunki _srodpwiskowe podczas ' Bign pogody.‘: nie dotyczy ‘ Temperatura °C: !nie dotyczy
pobierania probek:
' Wynik/ | Nie
; pewn. Dopuszczalna
Oznaczenie | Metoda badawcza Jednostka rezultat® | wyniku | wartosé / zakres**
Ogélna liczba mikroorganizméw na
. 5 PN-EN IS0 6222:2004 (p) (a) . ‘ 3 o e —
2ga(gzaefi§l’y1wczym Rl metoda plytkowa (posiew wglebny) Jitk/ml 99 80+122 M
SE i 5 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
Obecnosc.l czba bakterii IO ) (o) 54k/100 ml 0 ) 09
grupy coli metoda filtracji membranowej
becnosé i liczba PN-EN IS0 9308-1:2014-12
g . i Ch'. p +A1:2017-04 (p) (a) i.k/100 ml 0 . 0
scherichia coli metoda filtracji membranowej
Obecnosé i liczba PN-EN IS0 7899-2:2004 (p) (a) L k/100 0 0
enterokokéow ka{owych metoda filtracji membranowej Jhkd ml N

Dla badan mikrobiologicznych teoretyczna granica wykrywalnosci wynosi
1jtk dia badanej objetosci probki.

Niepewnosc wyniku oznacza niepewnosc rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

Dia badaii mikrobiologicznych niepewno$é rozszerzona pomiaru zostala oszacowana wg PN-EN [SO 19036 z uwzglednieniem skladowych niepewnosci.
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***) Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z 07.12.2017 (D=.1/, z 2017 poz. 2294) w sprawie jakosci wody przeznaczonef do spozycia przez tud=i U a F ers ter

3} Zaleca sig aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100 jik ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej: 200 jik'mi w kranie konsumenia

4) Dopuszcza sig pojedviicze bakterie - 10 jtk (NPL). W przypadku wykrvcia hakierii grupy coli = 10 jtk (NPL) 100 mi nalezy wykonaé badanie parametru I.coli i enterokoki w zwiazku z § 21
ust. 4 rozporzgdzenia

8) W przypadku gdy uzyskana wartosé jest poza akredvtowanym zakresem metody podaje sig jq jako rezultat bez niepewnosci pomiaru (dotyezy hadan fizykochemicznyeh)

Wyniki hadar odnoszq sig wylgeznie do otrzymanej prébki.

Dane uzyskane od klienta sq zaznaczone kolorem niehieskim. Laboratorium nie bierze odpowiedzialnosci za wiarygodnosé tyeh informacji

Sprawozdanie hez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wéd i Sciekéw "Zielonagdrskich Wodociggow i Kanalizacji" Sp. z 0. 0. nie moze byd powielane inaczej, jak tvlko w caflosci.
Niepewnos¢ rozszerzona nie uwzglednia pobierania prébek. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie probek i ich transport. Wyniki odnoszq si¢ do otrzymane] probki.

(a) - meiody hadawcze w tym sprawozdaniu sq zamieszczone w zakresie akredviacyi AR 1006 (p) - metody zatwierdzone przez PPIS w Ziclonej Gorze; decyzja nr: M-990 HK-379 2022 z dnia
16.12.2022

(x) - normy wycofane; (xb) - normy wycofane bez zasigpienia; (1) - badania wykonane w miejscu pobrania probki; [ |- wnawiasach wjglo niereferencyjne metody badaweze, mieprzydatne do
oceny zgodnosci w obszarze regulowanvm prawnie

Rezultat badania jest 1o wartosé pomiaru wykraczajgea poza akredytowany zakres metody - zakres metody badawczej.

Laboratorium informuje, Ze wyniki badan mozna wykorzystac w obszarze regulowanym prawnie tylko w przypadku, gdy dostarczone probki sq pobrane przez osebe, ktéra uzyskala certyfikat

PPIS a oznaczenia sq wykonane metodami referencyinymi wskazanymi w aktach prawnych.
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